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Descripcion del Sector 

Barrio: El Cinco 

Sector: Villa Nevarez (Int. PR-18 y PR-21) 

En Ia intersecci6n de las carreteras PR-18 y PR-21 hay problemas de inundaci6nes. 

Esta intersecci6n a dos niveles presenta problemas en Ia PR-21 especificamente 

debajo del puente de Ia autopista Las Americas. 

Existe un punto bajo en Ia PR-21 , en Ia intersecci6n con Ia PR-18, justa debajo del 

puente. En este punto hay una estructura de drenaje (H20a-S001) que maneja las 

escorrentias de Ia calle. Se detecto Ia estructura manejando un flujo continuo, 

posiblemente proveniente de aguas mas arriba ya que en el area no habia lluvia. Es 

mucha Ia cantidad de aguas de escorrentias en esta zona ya que el area de 

contribuci6n es bastante considerable. 

Es importante aclarar que realmente se detectaron 2 puntas bajos debajo del puente. 

Uno de ellos se ubica Ia estructura H20a-S001 mientras que en el otro no hay 

estructura. Los dos puntas estan bastante cercanos pero el punto de Ia estructura 

H20a-S001 es el mas bajo de los dos. Cuando el agua se acumula en el segundo punto 

bajo, comienza a irse por "overflow" hasta Ia estructura H20a-S001 . 

El resto de las estructuras en Ia intersecci6n que estan parcialmente tapadas, no 

aparenta estar ubicadas en el Iugar correcto. Da Ia impresi6n que no capturan el flujo 

suficiente para evitar que demasiado flujo superficial llegue al punta bajo. No se pudo 

visitar ellugar en mementos de un evento de lluvia para comprobar este argumento. 

En este estudio se analizaron las cuadriculas H20a, que incluyen Ia intersecci6n de Ia 

PR-21 y PR-18 y muestra el limite del sector Villa Nevarez. De las estructuras 

analizadas tenemos que el 90% de las estructuras estan tapadas o sucias, el 0% 

limpias y el 10% estan selladas. No se detectaron estructuras combinadas. Hay varias 

estructuras que se encontraron en el Iugar que no estaban identificadas en los dibujos 

del Municipio de San Juan. 

Como acci6n inmediata se recomienda que se limpien y destapen las estructuras 

identificadas en este informe. Es necesario que una vez se limpien las estructuras se 

le brinde mantenimiento continuo de manera que el sistema pueda seguir operando en 

un nivel optima. Como acci6n a largo plazo se recomienda hacer un estudio hidraulico 

e hidrol6gico para estudiar Ia infraestructura existente. Basado en este estudio se 

determinara si se debe mejorar el sistema pluvial existente o si debe diseiiar un 

nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las 





escorrentias de Ia zona. Se recomienda que se realice un estudio para analizar Ia 

efectividad de las estructuras para atrapar las escorrentias de Ia calle. Como parte del 

estudio, tambiem se recomienda que se instalen mas estructuras de drenaje en Ia PR-

21 , ya que hay muy pocas estructuras para manejar tanto flujo en Ia zona. 

Principalmente se deben instalar en los puntos bajos de manera que puedan colectar el 

agua mas rapidamente y minimizar el acumulamiento de agua. Esta tarea requiere un 

disefio previo por lo que sera necesario que se obtenga un plano de "As-built" y 

topografia actualizado de Ia zona. 

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por 

intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a 

largo plazo a tomar. 

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de pianos 

usados para el mismo. 
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H20 a Int. PR21 1 PR18 H20a-S006 1 
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ESTRUCTURA NO. BARRIO 

EL CINCO 

SECTOR VILLA NEVAREZ 

CALLE/ UBICACION: -:t-eA. ~~~ { 1~ ~ l8 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DETORMENTA 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~CATCH BASIN 0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE tc,..U>r-1'€.. 

0 Existe pero no esta en plano MSJ ~mple 3 '~ (p ')(. :)..
1 ~o'' 0 1/4 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 0 1/2 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

0Triple O completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~PI~ 0 TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TU 80/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/B.C. = \• l~{U 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TU 80/B.C. = 1.. \) 1.tu 0 LIMPINSUCIO 0 TAPADA 

8-CUNETA 0LIMPI~ 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr !X(No 

0 NO EXISTE / ROTA 
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0 ROTO 
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0 ROTO 
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BRIGADA: No. 3 

CUADRICULA ESTRUCTURA NO. I BARRIO 

H · ~o~ S- 00'2.., IEL CINCO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION ~NO 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET ~TCH BASIN 

D Existe pero no esta en plano MSJ $'mple 

D CON EVENTO DE TORMENTA 

D MH D HW D CROSS INLET 

D1/4 

gCADAVEZ QUE LLUEVE :f-~ ~ 
D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D No existe pero esta en plano MSJ D Doble 

D Triple 

D1/2 D Pluvial/ Sanitaria 

D Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D LIMPINSUCIA ¥>A~ D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA DuM~ D TAPADA/P.TAPADA D ROTO 

3- ESCALERA$ D BUENA D MALA D NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

6- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO 

7- TUBO/ B.C.= \~ DLIMPIA/@:) D TAPADA DROTO 

8-CUNETA D uMP~ c;J.JALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) D SI ~NO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D coLAPSADA 

D coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 
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CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 
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01/4 

DcoMBINADO DoTRos 
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D Pluvial/ Sanitaria 
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7- TUBO/ B.C. = ----
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CUADRICULA 

l-\ -to~ EL CINCO 

SECTOR VILLA NEVAREZ 

CALLE/ UBICACION: "" n.. t.. \ 7 l ~- \,~ 
/ 

~ 
TIPO ESTRUCTURA )8(cuRB INLET 0 CATCH BASIN D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 

DcoMBINAoo DorRos 

D Existe pero no esta en plano MSJ D Simple 

D No existe pero esta en plano MSJ D Doble 0 1/2 
D sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

0Triple D Campleta 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

. ·- t.( -Jv.\-1 
~SUCIA 
DuMP~ 

D TAPADNP.TAPADA 

D TAPADNP.TAPADA 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/ B.C. = ___ _ 
7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPINSUCIO 

~SUCIA 
Dsi 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

,WNo 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 
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D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 
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CUADRICULA 
EL CINCO 

SECTOR VILLA NEVAREZ 0 

CALLE/ UBICACION: ?"-\.$. I Pfl.-;ll 
- - - . 

. 
OCURRE INUNDACION ~®'NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A OO'CAoA VEZ QUE LLUEVE fv..t.tf 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN ~H 0HW D CROSS INLET OcoMBINADO DoTRos 

0 Existe pero no esta en plano MSJ Osimple 01/4 0 Sanitario/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ Oooble 01/2 0 Pluvial/ Sanitario 

0Triple O completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 LIMPIA/SUCJA 0 TAPADNP.TAPADA ~ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SU~ 0TAPAD~ 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ ~ 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = tJ"! }I ~ ~ LIMPIO~ 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = ~. 0LIMPI~ 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ('f>"-'Ak) ~IMP!~ 0MALA 0NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr !Z(No 
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CUADRICULA 

~ '2.0a.. 

SECTOR VILLA NEVAREZ 

CALLE/UBICACION: ?~-~( 

OCURRE INUNDACION [8J'~NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ ~ 
-dDoble 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

W'CADA VEZ QUE LLUEVE ~ 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

0Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

1-PARRILLA Ou~ 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA 0TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = ~~ 0 LIMPINSUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA 0 LIMP!~ 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 sr ~o 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

OoTRos 
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..... \lt1 .~ .... ~ .................... A.\ ....... ~ .................... 0 ....................... ~~·t ...... ~:k ....... m .. ~ ................................................................. . 

s- - - -­
PARA TUBOS 

I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

~ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CIMG "~('t .. 
FOTO NO. CIMG (.G, ( =f­
FOTO NO. CIMG 

~~~;.~~~~; ~~pjw.~::~~~~;:~ ~:::::0.:!::': .. :~':': 8~~;~: 
...... C.I.~~~\.!.~!?.~.Y.!!?.IJ:~ ......................................... ?.~ .. ~~g\.!.~~~.~ .. ?.~§\.!.~!?.~.Y.!~.D."~ ................................................................................................................ .. 



(~t . CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:!,:.,.; Architects and Engineers, LLP FECHA: _....,.;:.3.oe..O-=S:..:::e.~::.ot~ie=.!m~bre!:ec..!:2~0.oe..09::..._ __ HOJA __ :}-_,___ __ 

BRIGADA: No. 3 

CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

H2oo.. S- ooq EL CINCO 

SECTOR VILLA NEVARE~ 

CALLE/ UBICACION: 'PR~l I 'PR.~l~ ($'2,) 
I 

OCURRE INUNDACION ~NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

,l!(('CADA VEZ QUE LLUEVE 'F ~e 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ar-CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ $'imple D Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 
0Triple 

01/2 

Ocompleto 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~PI~ 1- PARRILLA D TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA DuM~ D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ~UENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = te DuMPio@O) 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = (8 0LIMPIN~ 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ~SUCIA ~LA 0NO DRENA DorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) D s1 NO 

.. ~.~.?.~~~.~~~g~ .. ~~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: .......... o.~ ....... T.o~.: .. ~~t. ....................................................................................................................... .. 

I 
L I. -·- + .. T r I -:~--

-! I .. . I+ 
--1_ .~~ 1~ 
~tfL +!= 

s- - ---
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

~bajo 
~En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG ~-.:_l ffi: ; -r---
-·~'~O..~~~Q .. , ... ... . ... ··---~ lN.~.~O.I~I~.... ........................... . . Q.'".Y.9.~.1.".f.~"':'e.0.1'. ........... 9.!!.'~.".".'.':':z.?. .... . 
... ~.P.~.u-:1g_f3A.Y.!~.IT~ ................................. ..... J ............. ! .. ~~.~I.~~~~ ........................................................................................... P.~~T~~~9. .. ~:.~ ......... .. 
...... 0..~g~!-J.t:l!?.~.Y.!.$.IT~ ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q!-!.~~~.~-g~!:J~!?.~.Y.!~.IT~ ................................................................................................................ .. 



.:~: .. csA 
:!~ Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 30 Septiembre 2009 HOJA --~---

BRIGADA: 

CUADRICULA 

U"tOo.. 

. :l.l 

OCURRE INUNDACION 0 ~o D CON EVENTO DE TORMENT A 

%MH D HW D CROSS INLET 

~DA VEZ QUE LLUEVE f"UIYf<.. 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

D Existe perc no esta en plano MSJ 

D No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Dsimple 

0Doble 

0Triple 

· D 1/4 

01/2 
Dcompleto 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

b UMPINSUCIA 

D LIMPIA/SUCIA 

D TAPADNP.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

D ROTO D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ----
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPINSUCIO 

D LIMPINSUCIA 

Dsr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

~0 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

.. ~~.?.~~~.~~~g~_P.~.~ .. ~-~9..~-~~.~~.: .............. ?.el.l~.~ ..................... N.?. ............ ~ ...... ~ ......... ~ ............................ .. 

s- ---­
P ARA TUB OS 

_, _ --~- J I I -- I ' ' 
- ·-!-_ r--,- -i=j=- ~-F~ ~ .. --1--

1 
I 

-· -. ~ --- ~~---~.~-- _:~- _ - r . 1 ~--~--T-1 
-· - -- I I --t- - I I _ __ J_- - . -- 1- -- - ~ ~ I - ~ - · ~--j--

._j_ __ - - -1*11 

_j_ - I-

~
LL- ~·---~ l __ 

~ r-_j- -- -~ L, __ J= 
- I I -l-1 --- - I I ___ , __ !_I - -1 . i I ,_ 

I I 1

------ -'--"·-~ t I . ~ . _j_ I -

- - ! I !-~--- - r-J±· ---· .- I , ___ - I 

D Parr. pesada 

~r.Sellada 
0 Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. CIMG (oVZ() 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

.. ~.~~~.~-~~~9.-~.: ............................. P..~.~99.~}~.~-~~-~~!.~ ......................................... .P.~~~~-~.~.~.~::.~~~~-~~-~ .............. P.~~.~~-~.~!.-.~~ ........ .. 

.. JifP.~.l~g.fY.\.Y.!~.rr~ ..................................... P..~!.~.~~-~.0.~ .. ~.~.~~~.~~ .......................................................................................... .0..~~!.~~~9. .. ~~.~ .......... . 

...... O.~g-~\I.@~.Y.!~.rr~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.s.~~§~.~~~.Y.~~.rr~ ................................................................................................................ .. 



(~: . CSA 
~o.ou,; Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ---=-3=-0-=S=e=pt=ie:.:.m.:.:;b:::.:r-=e..:::2=0=09"'"--- HOJA __ '\ __ _ 

No.3 

CUADRICULA 

SECTOR VILLA NEVAREZ 

CALLE/ UBICACION: \>f' !7. t I 1'R--IQ 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

I 

~0 
~TCH BASIN 

~imple 
0 Doble 

0Triple 

EL CINCO 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 
01/2 
O completo 

00 CADA VEZ QUE LLUEVE ~ 
OcoMBINADO 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

OoTRos 

1- PARRILLA DuMPI~ D TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPINSUCIA 0TAPAD~ D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ lf('~ 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO D COLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = \~ D UMPIO/SUCIO p~TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = lrti D LIMPINSUCIO P~PADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D LIMPIA/@gA) MALA 0NODRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) Dsi ~NO 

.. ~~.?.~~~ -~~~g~.P~.~--~~S?.~.~~-~~-: ....... v~---· ·· ···~·······-~--~-~---···~··· ... h.j.91. ................................................................................... . 

...................................................................................................................................................................... .. ........................................................ .............................. 

s- - - -­
P ARA TUBOS 

-!--+=··. 
=~~- _r 

I I I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Puntobajo 

~n pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. CIMG ~Z.J 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

.. ~-~~S?.~.~~-~-~~~S?.~.: ........................... ~ _qoN IN~-~!?.~~I~ ......................................... .P.~~g~-~J~!.~~-~-~-~~-~ ............. P.~~-~~-~0..~? ......... . 
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+::: .. CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

C&A._ Architects and Engineers, LLP FECHA: 30 Septiembre 2009 HOJA --=-l o __ _ 

BRIGADA: No. 3 

CUADRICULA ESTRUCTURA NO. I BARRIO 

~ ZOa.. S- Ol~ IEL CINCO 

SECTOR VILLA NEVAREZ 

CALLE I UBICACION: 'P~-,;) I I ~R.l~ 

OCURRE INUNDACION 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

CADA VEZ QUE LLUEVE J.v,;t::;-
TIPO ESTRUCTURA .TCH BASIN 

fltsimple 

0Doble 

0Triple 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UClA 0TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA 0 LIMPINSUCIA 0 TAPA~ 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ ~NA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TU BO /B. C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 0 ROTO 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = i 0 LIMP~ 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = \J'O ~ 0 LIMPI~ 0TAPADA 0 ROTO 

8-CUNETA ~ ~"' 0LIMPI~ Q_rALA 0NODRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 51 ~NO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OOTROS 

.. ~~.?.~~~.~~~g~.P.~-~ .. ~~9..~.~~-~~-: ................ ~ .. ~ .......... {.?..~ ........ ~:&::~ .................................................................................................. . 

s- ---­
PARA TU B OS 

: _ _!_ ! J ; t I 
·_ll-1111+1-., Ill 1·1 1 

--t---1--~-l. _ _\ i __ J j -- ~ - j" -

*
I C]_ __ J~j---, 1-

-+=H-=ct=J= 
--- , I I - -- -· _._ ,--m-i-
-·--·1--- --·----,---1~ ±I 1- -1 

--1- i 
-·- I -(-- -- ,--=-- L!---,·-· :--r· j--1.. .. 

-··. --- I I I 
j ! . ,_ ·-

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. CIMG ~ '2.3 
FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

.. ~~-~~g-~~~9..~.: ............................ ~~-· ............................... .P. .. ~~s~g~-~.~!.~~~-~-~~-~ ............. 9...~~9.~.~~-~? ........ .. 
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+:~:. CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

.'!...;.,.; Architects and Engineers, LLP FECHA: _---=<.;30"--..::.Se::::..~P::..::t.:.:::i ec!..!.m!!:b:.:....:re::....:2~0~0=-9-- HOJA _ _ \;,;,.\ __ 

BRIGADA: No. 3 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S- 0 \ I EL CINCO 

SECTOR VILLA NEVAREZ 

CALLE/ UBICACION: '?R.-_;) t I ~a_-"~ 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

~0 
Zf CATCH BASIN 

O simple 

Oooble 

Orriple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

mcAoA VEZ QUE LLUEVE ~ 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 1/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 UMPIA/SUCIA ~.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 

4- TU BO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0 TAPADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA g~ 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) 0 SI )¥NO 

0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0NODRENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

OoTRos 

.. ~~.?.~~!.~~!g~ .. ~.~.~ .. ~~~.~.~~.~~.: .......... ~~ ...... & ........ ~~ ............................................................................................... .. 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. CIMG ~t3 , 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 





CIMG6604 CIMG6601 CIMG6598 

CIMG6607 CIMG6602 CIMG6599 

CIMG6608 CIMG6603 CIMG6600 





. ._-
N 
<.0 
<.0 
C) 

~ 
0 









Region No.4 

Barrio: Puerto Nuevo 

Sector: Puerto Nuevo Sur 





Descripci6n del sector 

Resumen de Hallazgos 

Clasificaci6n de estructuras 

Plano Cuadricula 

Hojas de cotejo 

Fotos 





Descripci6n del Sector 

Barrio: Puerto Nuevo 

Sector: Puerto Nuevo Sur 

El area de estudio comprende Ia Ave. De Diego y Ia Ave. Roosevelt que interfecta Ia 

Ave. De Diego. 

Basicamente se detectaron varios problemas en el area de estudio: primero en el area 

de Ia Ave. Roosevelt el sistema pluvial se encuentra practicamente tapado lo que 

ocasiona que el area se inunde y par consiguiente el agua que no se recolecta llega a 

los puntas bajos en Ia Avenida De Diego. Segundo, se detecto que el sistema sanitaria 

esta tapado y se refleja en varios puntas tanto en Ia Ave. De Diego, Ia Calle Matadero y 

Ia Ave. Roosevelt. Tercero, el sistema pluvial que discurre par Ia Ave. De Diego tiene 

su punta bajo y punta de descarga bien cerca de Ia quebrada Margarita lo que lo hace 

susceptible a inundaciones. 

Se recomienda entonces realizar estudio Hidrol6gico e Hidraulico que permita examinar 

y delimitar las cuencas de captaci6n para determinar Ia capacidad del sistema pluvial 

de Ia zona y segun los resultados del mismo realizar mejoras al sistema existente y/o 

disenar uno nuevo. Se tiene que notificar a Ia AAA para que inspeccione su estaci6n 

de bombas y sus lfneas sanitarias que estan tapadas. Limpiar y destapar las 

estructuras que estan sedimentadas. Se recomienda desarrollar un plan de 

mantenimiento preventive que incluya a las comunidades. 

Las cuadriculas que comprenden el area de analisis del sector son como sigue: E14c, 

E14d, E15b, E15d y E16b. 

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se anal izan todas las calles par 

intersecciones, y se describen los problemas encontrados y las acciones a implementar 

las que se clasificaron como Acci6n lnmediata, Acci6n lntermedia y Acci6n Largo plaza. 

Tambiem se incluye Ia tabla de clasificaci6n de estructuras, los datos de campo 

obtenidos con sus fotos y copia de pianos usados para el mismo. 





REGION# 4 

BARRIO: 

SECTOR: 

BRIGADA: 

FECHA 

FECHA 

912912009 

912312009 

PUERTO NUEVO 

PUERTO NUEVO SUR 

MARISOL ROSADO 

FRANCISCO JAVIER LAZO 

CUADRICULA 

E1~c 

E14d 

ESTRUCTURAS 

S-001 a S-011 

S-001 a S-002b y 

S-020 a S-022 

9/!23[2009 E14d 

912312009 E14d S-011 a S-013A 

LOCALIZACION / DIRECCION 

Avenjda Ro0sevelt (Entre Calle 

Matadero y Calle Dalmacta) 

Avenida Roosevelt (Entre Calle 

Duero y Calle Dalmacia) 

Int. Ave. Roosevelt I Ave. de Diego 

ESTUDIO DEL PROBLE 

DEL MUNICIP 

RESUMEN C 

DESCRIPCION DE LACONDI 

structura S-001, .S-002,f$-003, S-0 

tapadas. Parrilla de es'truc'tura S-00 

tapadas. Ouneta en el area de estr 

005 esta en malas condiciones, no 
estructura$-004, S 00'5, S-009 y s,G 
Estructu~as~oo6, 5{008 no se enco1 

Estrucl:ura S-007 esta tapada y par ' 

Estructura 5·009 esta limRia. Estruo 

Estructura S-001, S-002A esta sucia 

001 esta sucia y rota . Estructura S­

limpia. Estructura S-002, S-020 y S-t 

tapadas. Parrilla de estructura S-02 

Estructura :S-003, S-004, S-007, S-O 

-005, S-006 esta limpia. Parrilla d1 

parcialmente tapada. l?a~rilla de es· 

e-sta sucia. Rarrlllas cfe estructura S 

creando un "gap" entre parniiJas. C 

estructura S-008 esta en malas co 

structura S-009 y, S-010 nose pud 

traflco. 

Estructura S-011, S-012, S-013 esta 

estructura S-011 esta oxidada y Ia < 

en malas condiciones, no drena. Pc: 

Int. Calle Dalmacia I Ave. Jose de 012 y S-013 estan sucias. Estructur. 

Diego sanitaria con parrilla pluvial, lo que 

pluvial, y cuando se desborda hace 

por el sistema pluvial en adici6n es 

cuneta. 

H:\08PR099\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-4\PUERTO_NUEVO\PUERTO_NUEVO_SUR\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-R4 





REG ION# 4 

9/ 23/2009 

9/23/2009 

'. .. ' 

,··: : :' '' . . .. ' . 
' . ' 

:. ' .· ·,. · ... 

. . ' . ' ' .... ·,. 

9/30/2009 

S-014, S-015, 

E14d 5017, S-018 y 
S-019 

E14d S-016 a S-016A 

Int. Ave. Roosevelt I Ave. de Diego 

Ave. De Diego (cercano a int. con 

ESTUDIO DEL PROBL 

DEL MUNICIF 

RESUMEN I 

Estruotura S-014 y S-017 no se enc! 

Estructura S-015 esta suoia, Ia par~ 

tapada. Estructura S-018 esta pa~~ 
Estructura S-019 esta sucta v Ia pa 

Ave. Roosevelt) Estructuras S-016 y S-016A estan li 
~------~~~--~--~~~~~============~~~~~ 

Estruct ur.as S-021 y S-023 estan pa 

E14d 
S·02 il, S-022 y 

S-0023 

S·001 a S-005 

Ave, Roosevelt 
e pudo observar sus con~:xiones. 

encontr6 en ellugar. La cuneta qu 

020 esta rota . 

Estructura S-001, S-002) S-004 y S­

Ave De Diego (Entre Ave Roosevelt Estructura S-003 no se pudo ver d 

y Calle Delhi Estructuras se observaron durante 

~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~-===~~==~=-~~ 
deteotaron funcionando bien. 

9/30/2009 E15d 

9/30/2009 E15d 

9/3012009 E16b 

913012009 E16b 

913012009 E16b 

S-001 y S-002 

Estructura S-001 y S-002 estan lim 

Int. Calle Desde y Ave . De Diego observaron durante evento de llu 

funolonando bien. 

Estructura S-003, S-004 y S-005 est 

S-003 a S-005 Int. Ca lle Campeche y Ave. de Diego se observaron durante evento de 11 

funcionando bien. 

S-001 a S-006 Int. Ave de Diego I Calle De lta 

Estructura S-001 esta tapada. EstrL 

005 y S-006 estan l impias. Estructu 

pero se encuentra fuera de l pelo d 

recoge todo el agua que deberfa re 

S-006A a S-008 Int. Ave de Diego I Galle Delicias 

S-009 a S-010 

det ectaron funcionando bien. 

Est ructura S-009 y S-010 est an lim 

Int. Ave de Diego I Ca lle Delhi observaron durante evento de lluv 

funcionando bien. 

H:\08PR099\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-4\PUERTO_NU EVO\PUERTO_NUEVO_SUR\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-R, 





ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 

REGION No. 4 •::: CSA 
csA Group Architects and Engineers, LLP BRIGADA: No. 1 

BARRIO: Puerto Nuevo 

SECTOR: Puerto Nuevo Sur 

:5 
::J 
u 
a: LOCALIZACION ESPECIFICA 
0 
~ 
::J 
a 

E14d Ave. Roosevelt 

E14d Ave. Roosevelt 

E14d Ave. Roosevelt 

E14d Ave. Roosevelt 

E14d 
Ave. Roosevelt I Ave. De 

Diego 

E14d 
Ave. Roosevelt I Ave. De 

Diego 

E14d 
Ave. Roosevelt I Ave. De 

Diego 

E14d Ave . De Diego 

E14d Ave. De Diego 

E14d Ave. De Diego 

E14d Ave. De Diego 

E14d Ave. De Diego 

E14d Ave. De Diego 

D14d Ave. Roosevelt 

D14d Ave. Roosevelt 

D14d Ave. De Diego 

E13d Ave. De Diego 

E13d Ave . De Diego 

E13d Ave . De Diego 

E13d Ave. De Diego 

E13d Ave. De Diego 

E13d Ave. De Diego 

E15b AVE DE DIEGO 

E15b AVE DE DIEGO 

E15b AVE DE DIEGO 

E15b AVE DE DIEGO 

E15b AVE DE DIEGO 

E15d AVE DE DIEGO 

E15d AVE DE DIEGO 

E15d AVE DE DIEGO 

E15d AVE DE DIEGO 

E15d AVE DE DIEGO 

No. DE 
ESTRUCTURA 

E14dS-001 

E14dS-002 

E14dS-002a 

E14dS-002b 

E14dS-003 

E14dS-004 

E14dS-005 

E14dS-006 

E14dS-007 

E14dS-008 

E14dS-011 

E14dS-012 

E14dS-013 

E14dS-014 

E14dS-015 

E14dS-016 y S-
016b 

E14dS-017 

E14dS-018 

E14dS-019 

E14dS-020 

E14dS-021 

E14dS-022 

E15bS-001 

E15bS-002 

E15bS-003 

E15bS-004 

E15bS-005 

E15dS-001 

E15dS-002 

E15dS-003 

E15dS-004 

E15dS-005 

Q ~ 0 -, >-

>-~ ~ 0 Zz U) z'~ 
~ ~0 ~ >-UJ:2 LU U)U) 

~- 0::: z :2-ou :2 
o.:) iii LU~O ~ox 

~::J ~uj f- f-Z t:izw Q.U) ::::i :2 ~t3:5 
~ 

(/) 0 
~ Q. LU:)~ u Q. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

1 

2 

X 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

COMENTARIOS 

Parilla rota 

Huecos en Ia parilla 

Parilla oxidada 

Cunetas colapsadas 





I :5 
::> 
l) 

0: LOCALIZACION ESPECIFICA 
0 
<( 
::> 
0 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELTA 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELTA 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELTA 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELTA 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELTA 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELTA 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELICIAS 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELICIAS 

E1 6b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELICIAS 

E1 6b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELHI 

E16b 
AVE DE DIEGO I CALLE 

DELHI 

E14c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

E1 4c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

E14c AVE ROOSEVELT 

TOTAL TAPADAS YIO 
SUCIAS 

TOTAL LIMPIAS 

TOTAL SELLADAS 

TOTAL COMBINADAS 

TOTAL ESTRUCTURAS 

SUCIAS 

% LIMPIAS 

% SELLADAS 

% COMBINADAS 

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 

Q <( 0 ..., >-
<( 0 Zz U) z...,~ >-<( <( <( <(0 >-W:2 WU)U) 

No. DE <( - a: z :2 -
ESTRUCTURA 

ou :2 
a. :) iii W<CO <Cox <(::> 

:::::i ~ul :2 
f-f-Z tizw Q.(/) ~~:5 

~ 
(/) 0 W:)~ 

l) [j) a. a. 

E1 6bS-001 1 

E16bS-002 1 

E16bS-003 1 

E16bS-004 1 

E16bS-005 1 

E16bS-006 1 

E16bS-006a 1 

E16bS-007 1 

E16bS-008 1 

E16bS-009 1 

E16bS-010 1 

E14cS-001 1 

E14cS-002 1 

E14cS-003 1 

E14cS-004 1 

E14cS-005 1 

E14cS-006 X 

E14cS-007 1 

E14cS-008 X 

E14cS-009 1 

E14cS-010 1 

E14cS-011 1 

27 

24 

0 

0 

51 

53% 

47% 

0% 

0% 

COMENTARIOS 





E 
t;--005 

= -----
= \J 







•:~ CSA 
~•-• Arc hitects and Engineers, I.I.P 

PROYECTO' ESTt;DIO INUNDACIONES MUNICIP I~ JUl 

FECHA: ?-Cj ·-<;;!Lfal---oCf HOJA l \ 
!jJ_ o- I BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. 

S- t<;)()Q 

CALLE/UBICACIQN, () , p,= £ : ISECTOR ~JMk ~-f£ Q1rv 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET D CATCH BASIN D MH D HW ~INLET D COMBINADO D OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ D Simple 0 114 D Sanitariol Pluvial 

D No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble g, lf3_- 0 Pluvial/ Sanitario 

D Triple l..},fCompleto 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D LIMPlA/SUCIA ~.TAPADA 
0 LIMPlA/SUCIA ~.TAPADA 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 
4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ----
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

D BUENA 0 MALA 

D LIMPIOISUOO 0 TAPADA 

0 LIMPIOISUCJO 0 TAP ADA 

0 LIMPIOISUCIO 0 TAP ADA 

0 LIMPIA/SUCIO 0 TAPADA 

0 LIMPlA/SUCIA 0 MALA 

Osr 0No 

D NO EXISTE I ROT A 

0 ROTO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0NO DRENA 

-- · --- ----· ·------- .t ~ l I i • I~ 

s- ----
PARA TUBOS 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0Pu~ajo 
~pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 4Cf:14 
FOTO NO. K#.v­
FOTO NO. t:j(;() 3 

5 00 t.f 

:]~~[~~~ ~~~~~i~~ ~--~~~:'':~~~;~~ ~~~~~ 
·• •••·••• •••• • • ••••••••••••••• •oooooooooooooooooooooooooooooo••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •• •••••••••• •••••••••••••••••••••oooo ooo oo ooooooo ooo"'''''''"'''''': ' '"'''''''' 



•:$ CSA 
CSA"-• Architects and Engineers, LLF' 

I SECTOR 

OCURRE IN UNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA, g/j -S-Rr.Jb o 'J HOJA 9 de , ) 
BRIGADA: D 0 ' . 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

gsi;~ 
D:k:(i"CH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILlA 4suciA 

OuMPWSUCIA 

0BUENA 

[1) T~DA/P.TAPADA 

F;JTf!JA/P.TAPADA 

0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B. C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUOO 

OuMPIA,Isucro 

OuMPIA,/SUCIA 

Osr 

0MALA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0MALA 

0No 

................... .. ....... .1 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

·••• ••••·•·•• ••·· ·· · · ··· · ·· · · ·· ······· · ·•••• ••••••••••••••••••••··· · ··· · ·· · · ··· ·•·••·•• ·•• •• •••••••··•·••r ... ,,;-,., , . ,,,, ........ .... , .. ..., ......... . .., .... .. ... .......... .... ...... .. . .................... ... . ...... ....... .... . .... . ...... . .. ......... . 

::::::: :::::::::::: :: :: :::::::::::: :::::::: ::::::::::: :::::: :: ::::::::::::::::: ::::::::li.r:~:~:¢::·tf!..:~:::~:::::::::::::r?ii~!/£!?..:~:::::::: ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

s- - - - ­
PARA TUBOS 

I 0 Parr. pesada 

··-- - ·· · 0 Parr. Sellada 

-~· -( --
-· .. . -

-- . -- -· 

.. il@ 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO.5 D Z3 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~~.~ ............. ~~~-~.: ............................. ~-~~.~-~!?.~!.~ .......................................... P.~~~!.<?.~.~.~!.~~-~.~~ ............. 9. .. ~~.~?..~~~ ........ .. 

............ P.~.U:1~.~.Y.!~.IT~ ...................... ................... g~.~!.~.~! .. ~.~.@~~~ ............................... ............................................................ P.~~!?.~9. .. ':!:.':! .......... . 

...... 0.g§~.~!?.~.Y.!~.IT!?-.................................... 0. .. ~~ .. ~~9~l~~.~ .. ?.~~Y.~!?.~.Y.!2.lJ.~ ..................... ................... ........................................................................ .. 



($ CSA 
=<>-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUfN 

FECHA:~q - ~J---D9HOJA~ ~~ ~ 
BRIGADA: 0 U 

ESTRUCTURA NO. I BARRIO 

.r1.J 

~ SECTOR &?$-?h ~£fitrt-
OCURRE INUNDACION 0 SI/!9--

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ClkATcH BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

Doable 

0Triple 

01/2 
Oeompleto 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 LIMPIA/SUCIA ~DNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTRU CTURA D LIMPIA/SUCIA TAPADNP.T,@..DA 0 ROTO D NO NIVELAOO 

3-ESCALERAS D BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA ~ 0Nc@ENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

.......................................................................................... .................................................................................................................................................................... 

s- ---­
PARA TUBOS 

-- - . ·- -" · ~ · 

-· tin 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. Aiffl 
FOTO NO.~{) 
FOTO NO. 

~~~2M~~~ ~j~~z:;~~.. r::l.'.!:.9~Nl"CERME~'f: g~~;~z:-
...... ~ .................................................................................................................................................................................................................................................. . 

..... .0.?.~~~-~!?.~.Y.!~.IT~ ................................... 0. .. ?.~ .. ~~R~~~~-~ .. ?.g~~.~!?.~.Y.!2.fl:~ ................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 



•:~ CSA r:!.-. Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO GN J~N 

FECHA: :;;_ q_ s..ta.f-d/ HOJA t I 
BRIGADA: 0 6- ( I 

~51/~ 
(!}6"T~IN 

B"Simple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~ 1- PARRILLA D TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

~P.TAPADA 0 ROTO 2- ESTRUCTURA 0 llMPIA/SUClA 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 llMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 llMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 lllvlPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 llMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ~su~ ~LA ll])le'DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No f'Z tJ l""7.r 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~·~·;~· ... ~~~~~~ ............ . 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 41 -~ ( 
FOTO NO.~._..,. 
FOTO NO. 



•::: CSA 
es.t......., Architects and Engineers, LLP 

PROYECT~: ESTUDIO INUNDACIONE: MUNICIPIO SAN IN· 

FECHA: ;). '1 - w - o"'t HOJA !.£J II 
BRIGADA: .. I 

I - - u - ·. -- - - I _-- I ESTRUCTUR~ NO. 'BARRIO 
;ol - • A 

7 
("J. CiJ r u fJ/1 11J v UtQt.r{) 

[SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Ex~ero no esta en plano MSJ 

lia"No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Puaai-g}t__£&~· 
0SI/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 0 UMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERA$ 0BUENA 0MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

. . =ru5:imgk 

s- --- ­
PARA TUBOS 

'-w 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

I 
- r--

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

: :~:~~~i.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::~:S.~~:.;~~~~~~i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~::::::~:::::~:::~~~:::~:::::::::::::b.:~:.~;:;;;:::::::::: 
...... 0..g~~-~!?.~.Y.!~.ITA ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~-~--?.~~~-~!?.~.Y.!~.ITA ................................................................................................................. . 



•:$ CSA 
=-•-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUt~ 

FECHA: - ' ' --D.a. HOJA l OIL l l 
BRJGADA: 

~~--~~---+~~~~--4--E~ST~R~U~CTUR~A~N~O~-~~~~~--~----~------------~ 
l..-...- -+---'--..:::::::..J.-1-.:'---...._s_--->o..<:J'-'- f- r V 

I SECTOR 

OCURR E INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXlSTENTE: 

gsi~ 
IO<=ATCH BASIN 

GKimPie 
0 Doble 

0 Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINAOO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 0 UMPWSUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELAOO 

~@A/P.TAPADA 2- ESTRUCTURA 0 UMPWSUCIA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = lZk D UMPIO/SUCIO Q;r/(~A D ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPWSUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CU NETA D LIMPWSUCIA 0MALA 0 NO DRENA DorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

.. ~.~.?.~~ ~-~~~g-~ .. ~-~-~ .. ~-~q-~-~~-~~-: .... tb/. ......... ~t(j"""'"'""{~ ........... J ..................... q;~ .. : ....... ;:t? ......... o. ................... :::~~ ...... : .............. . 

....................................................................... .1.0,.11.: .................... Clf! .......... L~ .... ..... if.~.t.~e,,:t.,:al1J .. ~ ..... .jl.~ ................ .. 

..................................................................................................................................................................................................................... t~r;·~-;~--.. ~~~~~~ ............ . 
· ·-- · -- 0 Parr. Sellada 

s- - - - - t 
PARA TUBOS .. .. ..... · · ·: ~ · 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. J-j-qC ~ 
FOTONo.~f 
FOTO NO. R!s13 ·~-·. ·-r·-·-

REC:()M ~(]{)~' ~E6 t> [::)A(XJO~INT!'RJ<El)~ I:JLAJ<(;()"':'O m 

....... · ..... P.-g':!g.~,Y.!~E~ ................................................. ~~-~--- I DESTA~~ .... ......................................................................................... P .. ~~~~9.!:1:.~ .......... . 

...... 0.~g~\J.~Pl~.Y.!2E~ ................................... 0 .. ?.~ .. ~~Q~.~~~-~-~~~~-~~~.Y.!2.1I~ ................................................................................................................. . 



•:$ CSA 
"""""""' Architects and Engineers, LLF' 

BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. 

s- oo<? I Vl.W/l t-o /II LASlAJV 

[SECTOR 

I CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Ex~ero no esta en plano MSJ 

CK" existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

0114 
0112 
D Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA D UMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D UMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO D NO NIVELADO 

3-ESCALERAS D BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = D UMPIOISUOO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIOISUOO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D UMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D UMPIA/SUCIA 0MALA D NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

:~~:~~~::~~:~:~::~:::~::~~~::::~~:~~:::::::::::::::::::: :::::::::::)oo:::::::JL~z:~:::ie;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~Dt------'-" 

s- ---­
PARA TUBOS 

- o ·· 

. ---· - .. - ;;;:..:· .. '"--'~----~-...........,_---.:;... 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

D ACCION INMEDIATA D ACCION INTERMEDIA D LARGO PLAZO 

·: :::::::::~~~:~:Y.!~:D:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~~:~~:~;::~~:~i~i.~~::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b:~~~i9.:~~:0.:::::::::: : 
...... CJ.g~N~Q~.Y.~~.ITA ................................. Jd .. ?.~ .. ~~9.~.~~~.s.g~\.I!:'!!?.~.Y.~.~-D:f... ............................................................................................................ ..... . 



($ CSA 
cs.o.o-0 Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: :J0 - ~Jd-- 0 1 HOJA g & l\ 
BRIGADA: ~0 Cr { 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 
~----~~----+----=~n-~+------

~--~----~-=~~~-5-~=o~· g _____ ~--~~~~--~~~~--~ 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

gsii~ 
rn:0TC?SIN 

~pie 
0Doble 

0 Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW 0 CROSS INLET 

D 114 

D 112 

0 Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~s~ 1- PARRILLA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

~A/SUCIA 2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

4- TUBO/ B.C. = 

5- TUBO/B.C. = !'~~ 
6- TUBO/ B.C. = 
7- TUBO/ B.C. = 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- --- ­
PARA TUBOS 

0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 

D BUENA 0MAlA 0 NO EXISTE I ROT A 

~OISUOO 0 TAPADA D ROTO 

~OISUOO 0TAPADA 0 ROTO 

D UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

D UMPIA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

D UMPIA/SUCIA 0MAlA 0 NO DRENA 

Osr 0No 

c.:J . _ ..... 
~.~~-+:·_i $ Jf _. _ 

---.. --------.:.._-___.;_..:.--------\-+--~-

0 NO N!VELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 4'1~7 

FOTO NO. N~t­
FOTO NO. 

...... O.?.~~N~!?.~.Y.!.~.ITf.\ ......................................... ?.~ .. ~~9\!.~~~.~.g~\!.~!?.~.Y.!?.IT~ ................................................................................................................ .. 

........... ........................................................................................................ : .. .............................................................. ............... .................................................. ........ . 



•::: CSA 
CSAanx.o Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO I NUNDAC~NE~ ~UNICIP I O SAN JUde. . 

FECHA: 7-q S-e ;::' ' (/ I HOJA I 0 I I 
BRIGADA: f./o 'i_ 

BARRIO 

Y~vv 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0SIINO ~~EVENTO DE TORMENT A 

~MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

iste pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

Oooble 

0 Triple 

0112 
Ocompleto 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA gz.wsuciA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 
6- TUBO/B.C. = 
7- TUBO/B.C. = 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

"'-<-------iD~ 
--r---r-

s- - --­
PARA TUB OS 

MPIN~ 0 TAPADNP.TAPADA 

BUENA 0MALA 

0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 

0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 

0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 

0 UMPINSUCIO 0TAPADA 

0 UMPINSUCIA 0MALA 

Osr 0No 

0 ROTO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-_ 

FOTO NO. 4 q· x-F 
FOTO NO.4 Of q· i 
FOTO NO. 

I 

":~i;~;' ~P.IE~: ;;;;P:;:R. ~=~=~!::=~:= B~;;;;: 
...... o..~~§!:I.~!?.~.Y.!.~.f.l.'~ ................................... o..~ .......... !:1~~~-~ .. ~~§!:I.~!?.~.Y.!~.IT~ .................................... : ........................................................................... .. 



•:~: CSA c!-... Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO .9JRUCTURA 0 CURB INLET 

~ste pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDAC)ONES MUNICIPIO SAN JUfN 

FECHA: -z-c; S-c'fJI- v'} HOJA if dt l \ 
BRIGADA: 1\ld ' / 

0 51/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

~ 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 

Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 LIMPIA/SUCIA ~PI@AJP.TAPAOA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCIA TA~P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0BUENA 0MALA 0 NO EXISTE /ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 0NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Os1 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

i1~~~~~~i::ti~ · 
0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

I I 
r--

1-:l 

I 

S-

P ARA TUBOS I I 

I 
I 

I 
I 

I 
I I 

-

-

FLUYE HACIA 

S-

FOTO No.1!1_9 S 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: ~MEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

. ::::~:Yi~:rr~:::::::::: :::: :: ::: ::: :: ::::::::::::~;::~~:~~i.~~::::: ::: ::: : :::: ::::::::: :::::::: ::::::::::::: : :::::::::: ::: :::::: ::::::::::::::::: ::::::::tt~~i.0.~~9.: :~~:~::: ::: :: ::: 
...... 0.~s§\J.~!?.~.Y.~.~.ITA .................................. 0. .. ?.~ .. ~~g~~~~.~ .. ?.~~~.~!?.~.Y.~2.1IA ..................... ............................................................................................ . 
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.. +. .. • CSA ~ ... . 
CSA • .;.... Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIP IO SAN JUAN 

FECHA: ·z_ 3 Se p-/ C) 'J HOJA \ ck ~ 
BRIGADA: tJ tt- I 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

OCURRE INUNDACION 0 SI/ NO 0 CON EYENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB I NLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~~ 
~~ ? 
~NA 

Ocompleto ~ 
~£<) 

0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE ~r:a-TA . 0 NO NIVELADO 

0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = _ _ _ _ 

7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CUNHA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/ SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIA/SUCIO 

0 UMPIA/SUCIA 

Osi 

0 TAPADA 0 ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0 TAP ADA 0 ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0 MALA 0 NO DRENA 

0 No 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ .................................................................. 

' ' . 
------· ---';"'··~-,--· · - ------~-- -- ---

--i----+------r: ---··- ... 
~--- - ----- -:·-···"·· - -,···· ··'-··· -··-· - ---- .- .. 

~-~f~~=~- >. :· l::~-~L---
s- - ---
P ARA TUB OS -~~-~I ~.~-:-.~-~J~~-~~:--~-1~.~~- ~~-- -- -~- ~---~;::~~- ~~ ~ 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0Pun~ajo 
~pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. Lftzr'J. 
FOTO No}[[J? 
FOTONO.~ 

, I ' . . 

":~;~;~~ ~~·~ : ' : ~~:lo.=I~~:Eo.~ ~~~~=== 
... ... o.~~§~.~P.~.Y.!.~.rrt-. ................................... P. .. ~~ .. ~~Q~.~~~.s .~~§~.~!?.~. Y.!~XTA .................................................................................... ............................. . 

. ..................................... ... ............ ........................................................................................................................................................................................................ .. 



($ CSA 
=""- Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIO NES MUNICIPIO.;;; d~N 

FECHA: -z_ 3 s-e pi- c1JHOJA -:J-& 
I 

BRIGADA: JL/tt , 
ESTRUCTURA NO. 

-00/1/-

[SECTOR 

I 
&ej§ /Vd-e v----;; /~ /7 

RtJ 1 ~ ~ ·~ --.~ ~ P ~v~~, ' -

( I - c L..( 

-'.;:; _; #&/ 6?-r: 
OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA D OJRB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano l"lSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

D SIINO 

D CATCH BASIN 

Dsimple 

D Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORI"lENTA 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 114 

D 112 

D Complete 

D CADA V'fZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

[]. ~ LI vlPIA/SUCIA 

· [)U~IA/SUCIA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

D ROTO D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = _ _ _ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7-TUBO/B.C. = ----
8- CUN ETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- --- ­
PARA TUB OS 

D BUENA 

D LII"lPIO/SUCIO 

D LifvlPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

D LII"lPIA/SUCIA 

Dsr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NOq f...lfS 
FOTON~46 
FOTO No41_ 4 7 

0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 
""''''"' ' / ''""'""""' ' "''''''"' ' '''"""" '''' '"''''''"'"'"' '"''"'''"'''' ' '' '" '''''''"'""""'"'"'"''''"""'"'"'"'"'' ''''''" ' '' ' '' '''"''''"'"'"" "'""' '' " '''' " " ""' ' ' ''''"' ' " "''''"'''''''"''' '"''"'"'' ' 

PRIMERA VISIT A D UMPIEZA, DESTAPAR D ESTUDIO H-H 
·······K"<··················· ···································································································································································································· ······ ······················· 

...... o.~~§\:'.~!?.~.Y.1~.rr& ............................. ...... O..?.~ .. ~~Q\!.~~P--.s.?.~~\!.r:-!!?.~.x~~nA ................................... ............................................................................. .. 



+!$ CSA 
CSAa-• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe perc no esta en plano MSJ 

D No existe perc esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHAo ~1 J'pf2/--o?J HOJA =2 ck·:J..& 
BRIGADA: ~ 0 I 

Os o 

ft,~BASIN 
tJSimple 

0Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~ ~T~P.~ 0NOEXISTE/ROTA 

D LIMPINSUCIA [2fAPAD~ D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

. 4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/ B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = _ __ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s-

D BUENA D MALA D NO EXISTE I ROTA 

D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA D ROTO 

0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 0 ROTO 

D LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA D ROTO 

D LIMPINSUCIO 0 TAP ADA D ROTO 

0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

Osr 0No 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

D COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DorRos 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. _6.Q_?-.Ll 
FOTO NO. _!f14{j 
FOTO NO. -11-4/ 

................................................................................................................................................................................................................................................. :············ 



•:$ CSA 
=o-• Architects and Engineers, L.L.P 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICI PIO SAN JUfN 

FECHA: 2 ? .9f!?h p- HOJA 4. ~ ·;;..M 
BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. 

--oo '2- a 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASlN 

0 co¢ENTO DE TORMENT A 

~ 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Doble 0 No existe pero esta en plano MSJ 
0Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA MPI~ 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0 No 

--~~.?.~~!.~~!g~.P~.~--~-~9..~-~~!lfii:-·············iJ.············· · ··· ··dQ············ ··· ···········t_··~---··· ·········rfi!···:······················o;.;{·ec/······ ·:····j;··· . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... :::::::: ::::::~:::::::~ .. :: .. :E :::::::::: ..... :::::::::::: ::~~:::::::::::~~~: .. : :::::~:::::::::~::::::::::::::::::::::::::::~~:~~ 

-- ~ - ·· - .. -·-- -

·-
---~ --~=~ -_ :;,:'' ---- . - -e .... 

~= ~~-~ 
--- . ~--'-- ·- . - -

~ 
. _..._ 

s- ----
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 41t£J 
FOTO NO. 7f'f'J; 
FOTO No.1JIJ2-

. ~1~3 

":~~;;;~; ~AiA~ ~':~'::=:~"~::~:~ B~~;~;: 
..... .0.?.~§\H:!P.~.Y.!~.IT& .................................. P...?.~.-~~Q~.r-~~-~-.?.~§~.~P.~.Y.!~.D:~ ................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................................................................................................. :··· .. ····· .. 



PROYECTO: ESTUDIO INUN~Af'ONES MUNICIPIO S~N Jr 

FECHA: 2~ sift- tJ9 HOJA r; -;J}p 
;ifo .. I 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO EVENTO DE TORMENT A 

lJ HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 E.xiste pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 1/2 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

Osimple 

0 Doble 

0 Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~~~UClA 
~UClA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

4- TUBO/ B.C. = _ _ _ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 BUENA 

0 UMPIO/SUOO 

0 U MPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIA/SUCIO 

0 UMPIA/SUCIA 

Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0 MALA 

0No 

0 NO EXISTE / ROT A 

0 ROTO 

D NO EXISTE I ROT A 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~q.~.E~~~q.~.: ............................. P..~.~qg~J~.~.~q.~I~ ..................................... ..... P.~~~~.?.~.~.~!.~~~.~.~~ ............. P.~~.~~-~!!.~? ........ .. 

...... ~~M:Y.!~.rr~ .................................... .P..~.~.~~.~.~~ .. ~.~.~~~~~ ........................................................................................... o .. ~~~g,~9..!j:.~ .......... . 

...... 0.?.~~\H~!?.~.Y.I~.IT~ ................................... P. .. ?.~.~~g~~.~~.~ .. ?.~~~.~!?.~.Y.!~.D:~ ................................................................................................................. . 

................................................................................................................................................................................................................................................. :········· ... 



•:$ . CSA 
CSA..;... Arc hitects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACI~NES MUNICIPIO SA~AN 

FECHk 2~ ~t} 9 HOJA ftJ 111 
BRIGADA: 0 . I 

ESTRUCTURA NO. 

"(/ Ev'd 

[! 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 
0 COMBINADO D OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitario 

D Completo 

1- PARRILLA 

~~ 
0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA UMP SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALE RA$ D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = D UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUOO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D UMPINSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D UMPINSUCIA 0MALA 0NO DRENA DorRos 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) Dsi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ...................................................................................................................................................................................................... ........................................................ 

-·--__ :.__ L 12l1 · 
1
d. t== ...................................... . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::··::::::::::::::::::::···················································· 

, -- . ; - _, , - ~ --- I o; : ----·- .. . - arr. pesada 

..... -· . ··- -·· ·--·-····- : .... -··---

=-~----~-~;;~-~~~=~~--=-5:·-~- ~- ---- ~ ~ - ~---- :-_-:~:c-
I 

----·---- _ __.- ·-·-- - ·- . ...:.... --- - -- - - ., . :··----- . .. ·-

--··--·--· ··-· - - -~ -- -···- · ·- ~--- ,._. -·--··--· .- -~-- --- · :- · -·--··--- -

s-
PARA TUBOS 

- :-:~~-:±~~-:~:_ .: _~ - - --~--z~ :-, 
--~- 4----· - -i-- -;--- -~ -----. --;··-- · ·----··- ___ ,. 

- - .- ··--· ·· ··· · .. __ __ : _ ___ ;- - -·:--· ·-~ - ' , _ -;··---

·-· ;- --·- +·-··: J···· ··-· :· -· ____ ':_ __ ___ ·;--

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-_ 

FOTO NO.~~ cf 
FOTONO.ws 

FOTO NO. ffi ~ 

:=~~~ ~~~;~I;i; ~·~~~~~~~,~~~~~ ~~~:~: 



•::: CSA 
cs.."- Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FEc HA: 2 5 &~I ott HoJA A: cU ?it? 
f/v. ( BRIGADA: 

BARRIO 

,. 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0Doble 

0Triple 

0112 

Ocompleto 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ~WSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA LIMP~V 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) O si 0 No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

FOTO NO. a"34 

s- ----
FOTO NO. ·. _ 

FOTO NO. ::££3 fo 
PARA TUBOS t7~1 

::~:~~i~~i.~~;::::::: : :: : :: :::: :::: :::: :::::::::::·~:::~::%~~~:~:~:::::: :::::: ::::::: ::::~::~~:~:~::::::::~:::~~~:::~:::::::::::::8:~~~;~~::: :: :::: :: 
...... 0..~~~~-~!?.~.Y.~~.D:~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.~--?.~~~.~!?.~.Y.~?.D:~ ................................................................................................................. . 



~~~ CSA ~~. Architects and Eng ineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe perc no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INU,_ACIONES MUNICIPIO SAN 1UAN 

FECHA: '2~ 3 s:-ee o 1 HOJA ..s. cu ?Jt; 
BRIGADA: ~ 0 . I 

ESTRUCTURA NO. 

s ""t/05' 

D SI/NO 

D CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

0 Complete 

ee(,~" .;J 

D CADA VfZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

~~ D NO EXISTE I ROTA 1- PARRILLA ~urn 
D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA UClA 0TAPAD . ADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO O coLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPINSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D UMPINSUCIA 0MALA D NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ................................... .......................................................................................... .... 8 ................. ........................................................................................................ .. 
.......................................................................................................... : ............................................................................................................................................ . 

------------------------------------------------------------------------------- ,• •z;······;········· ----- .............. if ~·-· ·;··-··············o;;;;;;;;;;;;;·····--------
~zn-~ --·---·---· --~--- OParr.sellada 

s- ----

. . 
- -. ---·- ·- ' __ .J - -. -~-- -~---·-L-- -- - -,- ---·-.. ·- 0 Punta alto 

• I i I 

~l~~-:~i5I~~Er--~ z:::_= --;~_T - ~u~?i:~: 
- - ·--- . ';"''''' . _ _. -~·-·~- -· ------1---- ~---- -· . 

I ' 
I • --- -- ·---- ·--1 __ .. _ .. ·-- T -·---- -

~ -r :s ---.,. - ~ : - ·-·-i · - - - - - - - - -

- . _____ .:_ ____ ! .•• .\_.:. .. _ -'- __ , -- ___ ; __ , ________ - - --

- ---- - ;----r -·i·---l;f---- .. . . - - ·-·· ·---- - . ... ·-
- - ·- ···-·;--·--i------- -··-- .. 

s-

FOTO NO. !tl_~ 2, 
FOTO NO . .itl13 
FOTO NO. 

:~iiTU::S ~~~A~; ~m~~~~~~I~E:~~":~ ~~~~~~ 
~~-~~ 



•:~ - CSA c!.;... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO IN~NDACIONES MUNICIPIO SAN J~AN 

FECHA: "2 s SliP I- {J 1 HOJA q cU ")..& 
BRIGADA: /Jt~ . / 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 s¢o D CON EVENTO DE T~ENTA 

D MH D HW lBCROSS INLET 

D 114 
D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET r!3"&TcH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

5 p~jlrnn112 
'Oeompleto 

D Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~ 1- PARRILLA D TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3-ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO/B.C. = 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

0 UMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO 

0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 UMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO 

OuMPwsucro 0TAPADA 0 ROTO 

DuMPWSUCIA 0MALA D NO DRENA 

Osi 0No 

-;--~·· ~--·-:-· --· ~- -··· · · ----- ·-· i. ---- . ·- - - ··· .... . I .. 

- -· --· ------~---· -- ______ ; ______ ·- - - -----··-- .. L...- .. -~- --- .. --·· 
' : t I 

·-·--- .. ·-- i' -- --·-·-- ·-. 
- ------·-· ···- -·--- . ·- • ·· -------- - --.......... 

! 
I ' 

- ----·-----.·-- --- - -- --r ---- --. 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTRos 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONo.WtJ 

FOTO No.1IJ / 

FOTO NO . 

/ . 

--~-~~~~~-~~~?~.: ............................. ~~-~~~I.~ ......................................... .P.~~~~g-~-~-~T~~~-~g~ .............. P.~~9.~.~-~~---·· .. ··· 
...... ~~M~:~.Y.!~.rrf.. ..................................... ~~.?.:.~~-~~---······ .. ·················································· ····· .. ···················· .. ······································· .. . 
...... O..g~~-~9.~.Y.!.~.rr~ ................................... P. .. ?.~.~~9\-!.~~~.s .?.~~\-!.~!?.~.Y.!~.rr~ ................................................................................................................. . 

:~~~~~: 



....... CSA 
~.;,;,. Arc h itects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO I ~ UNDACIONES MUNICIPIO SAN~N 

FECHA: -z '?, ()e/'1- 01 HOJA /0 j.h 

BRIGADA: MP ' I 

Osi~ 
~TCHBASIN 
Osi~ 

'3 []}60ble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Ocompleto 

·f/e"' J 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~~ 1- PARRILLA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

~~ 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO/B.C. = 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- - ---
PARA TUBOS 

0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 

0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA 

Osi 0No 

__ , . . ... . -- .. .!... --~ _\. ___ __ : ·---- ~- -- .! --- - .... . - --· .. -- -------- - · -- -

. -f;!l~ .......... : . 
.. --+--- ;----..... ' 

------· ... . ... 1- , . .. ~ .. -- ........ 1 -- .... .. 

__ I -~ ·• -- •- : . .. 1 . ~ .:.--~-- ·- ...... ·-~-

---- -- ------ .. - : ·r . i ---- --- -~------
..... - - - i ----- - - .... _- - -·-···· ---- . ---- --- -- .. 

_ _ ___ _ , : -- __ ..,! · -~--- ------=---------·- I ·-----, ·-·-------

.:~j =:=~;:~=:~~E~ :F :~:~~-=: =:~~- : 
: : ' : i l ' ! . . 

---·· ~----·--·; ··- ---------- ---~ -· - --- .. ~··~ ~---j······ ·- -- -··--- .. 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

QPu~ajo 
[]f(r; pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO.~ 
FOTO No. Lf7 J;/ 

FOTO NO. _!fO.-J..; 

_R~~<::I()~'..... ........ . .. ~....... . ................... . .P..A.,!=I.O.~.IN!.'~".5.D!A . .9~~~P[AZO . . 

::::::a:;;~:~~~~$~:.:::::::::: :::: ::::: :::::::: ::::::::ts .. i.~:;~Q0:~~~:~.~~~~~~:Y.i~:~~::::::: : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: : ::::: ::: :: : ::::::::::::::::::::: ::::::: : :::::::::::: :: ::::: : :::::: 



•:$ . CSA 
CSA"'-• Architects and Engineers, U P 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SANctgAN 

FECHA: ~ S ~ (?f tJ<9 HOJA fl ~ 
BRIGADA: tJ CJ - I 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0SI/NO 0 CON EVENTO DE TOR~TA . 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 MH 0 HW [k(oss INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0 Triple 

_ ' J D 1/4 D Sanitaria/ Pluvial 

G ~ ly~; 0 1/2 D Pluvial/ Sanitaria 

var.e(ec&j D Complete .J..... ;f/ / .. t~a ...Q.VJ VLl /)4/"l..ft·(~ 

1- PARRILLA 0 LIMP!NSUC!A 

~~ 
0 TAPADNP.TAPADA !1?'N"o EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = _ _ _ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7-TUBO/B.C. = _ _ _ _ 

8- CUNHA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ----

0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMP!NSUCIO 

0 LIMPJNSUCIA 

Osi 

0 TAP ADA D ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0 TAP ADA D ROTO 

0 ROTO 

' . - -- ·------~-----·- ···-- - - -·--- -· . - -~- -------- ----
I 1 -- .... :.... .. ~- _ _ _; - -·--··- -- -- ----··--·- ··-· - A. -· .,..- --- -

I 

-- ----·-·· . ·---~--- ---.. ~ ·--- . - --·--- - -.. : ... . . ... . -.. ··- --·-· - --- ' ' ' . . ·--~ 
I . ~ ' ' 

; j 

-·- - -· ·-··· ·· ··-- ... 
I • - ·· --.:--- ----,-- ----· --·-· -:---· -· 

- :-- .. --- - -- , -- --- .. ___ - : -- ·-'· .... ' - ·-· --··- - . ---·· - .. 
' 

' 
--·--- · ·~ ·· ·· ··---- ---. -··-·-··· ··- · ·-- --- . - - · ·-· ····--- . -·--·-·· --· -

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO . ...f::L?-.3 
FOTONO.~ 
FOTONO. __ 

P ARA TUBOS --' --· -- ·:-~·-· ··-- ·- · --·_[ ··· -·---- ·· ---- --·---·-··'· · ·· 

:~;~~~ ~p[ ;~~~~~ ~A.=CI==I~:~!:~ ~~:~=: 



•:$ CSA 
=•-~ Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPI~ SAN JQAN 

FECHA: '-2- "'? ~/'~ tJ p HOJA ). ~ 
BRIGADA: ;./t' i 

0 SI/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

ENTO DE TORMENT A 

0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 
Oeompleto 

,f/ -t! ,.1 ,} 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA MPI SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

otr = -. -; - ·' ... -tl :· . . ·- . 'fr:!t'~ h • o '"'· Sen.,. 

lb 
___ ~. -- .~~-- -· .. : .... ·: _-_ ~-:-., ______ ··: 1

_~y7 gPuntoalto 

D -~<: -: ~ ~ -~ ~ .. ·:~: : - ~:~: 
'-'-----l .... _(!J)_ ...... -- - ... . . -- ... - . ..... -· 

S-

u 
s- - --­
PARA TUBOS 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO ............ 7 ............................................................................................................................................................................................................................................ . 
PRIMERA VISIT A 0 LIMPIEZA, DESTAPAR 0 ESTUDIO H-H 

:::::tJ:i.~~~:~;?.~:Y.ii:rr;.::::::::::::: : :::::::::::::::::::::o:~~::~~R0i~~~:i~~0:~;?.;:Y.i~:rr;::::::::::::::::::::::: :: ::::::::: : :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
......................... ................................................................................... ..................................................................................................................................... :············ 



•:.: CSA 
c! ...... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIP IO SAN JUAf 

FECHA: 'Z '3 £--e. ;11 tJ 9 HOJA { l c[f'Jk, 

BRIGADA: /Jet ' 7 
ESTRUCTURA NO. 

- o /o 
I 

SECTOR rve / ·fp_ JV r/ -t .r ~" s 1/fL-
CALLE/ UBICACION: ~ /ie /J/t'CJ/j) 

" 

OCURRE INUNDACION 0 51/NO 0 CO~ENTO DE TORMENT A 

~ D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 

6- TUBO/B .C. = 
7- TUBO/B.C. = 
8- CUNETA 

D Sanitario/ Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitario 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 0 Completo 

D LIMPIA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

D LIMPIA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

0 BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

D LIMPIA/SUCIA 0MALA D NO DRENA DoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

.~~.?.~~!.~~!.C?.~.g~.~ .. ~~S?.~.~~.~~-: ...... , ... //C{5 ... ................................ , .... : .... £./l'l.:, .............. A~ .................. ::L ............ : ..................... f. . 

.......................................................................... J.. ........................... /:??iJ/¥::R:::.: ............ l" ........... Vl ... u..~~w ........... tt.e.4tGfJ 

- ';;E~ rc4 ~-~ czct; : r!j/!X!jili1JaLO?~ 
~rJ if- iF ~~4IV fc:a1iz•-~~ ···g:::;:::::·········· 

s- - --­
PARA TUB OS 

___ ·-· .. ___ _ . . _ ·-__ ,. \\ .... __ /'. ' '/lf-) D Punto alt~ . 
· v- t J..• • Pu aJO 

- · -- · - - -- - ~ - .. En pendiente 

- - ---... .. . ~:~·- ~-~~-

- - ·--- 1!! .. .. 
FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

::::::: .. :::::8.~M~i3A:Y.!~:D:; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~~~~:~0.;::~~:~~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::tf~ri.~~i9.::~~:;::::::::::: 
..... O.~g§~-~!?.~.Y.!.~.ITA ................................... P. .. ?.~ .. R.~~.~~~.~ .. g§~H:'!!?.~.Y.!§.ITA ................................................................................................................. . 



•:$ CSA 
=-a-• Architects and Engineers, L.L.P 

PROYECTO: ESTUDIO I~UND~CI O NES MUNICIPIO SAN J~AN 

FECHA: ·z, 3 <Jef'f 0'9 HOJA ltf cU ~(a 
BRIGADA: ;tlo . I 

ESTRUCTURA NO. 

- 0(1 ve ;/ "u 

SECTOR --i/1'!-
CALLE / UBICACION: 

- --------- ----- ---------

OCURRE INUNDACION 0 srtpK) 0 CON EVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET [}6rcH BASIN 0 MH D HW D CROSS INLET 0 COMBINADO D OTROS 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

Osi~ 
~ble 

0Triple 

0 1/4 0 Sanitario/ Pluvial 

D 1/2 0 Pluvial/ Sanitario J 
D Complete 1 . · 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

D LIMPIA/SUClA 

D LIMPIA/SUClA 

/' ~ Df-ldct C. 
D TA!!PA~P.TAPADA [ffNo EXIST@ D NO NIVELADO 

B"fAPAD~ D ROTO D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/ B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUOO 

0 LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUOO 

D LIMPIA/SUCIO 

0 LIMPIA/SUClA 

Osr 

0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

0TAPADA 0 ROTO 

0 TAP ADA 0 ROTO 

0TAPADA D ROTO 

0 TAP ADA 0 ROTO 

D MALA 0 NO DRENA 

0No 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DorRos 

~Es~~~~~~~~~~L~~~: ~ ~-E~ ~~~~~~--

s- - - -­
P ARA TUBOS 

. .:..=iAI .. - -
· -·-~-· ·- -

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

QPunto_,. 

~ndiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. j£_).~ 
FOTONO.~q 
FOTO NO. 

::~9.~~;~; ~~ ~~:l::::~:e.":::o.~ b.~~;~:: 
~SE~UNDA~S~~ ~~ • : 



PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUtN 

FECHA: "] '~ c<;e_,.p/- ( l9 HOJA lh ~:J~ 
BRIGADA: rJo , J , 

rECTOR p ,, e. ( .JO N 1/.:: .~. 
~ALLE I UBICACION: ~ A\Ai. 

OCURRE INUNDACION CJ SI/~ 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ffi.e;(TCH BASIN 0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Sii]Ple 0 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 0 No existe pero esta en plano MSJ 'J,Jl::fooble 0 1/2 

0 Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 
6- TUBO/B.C. = 
7- TUBO/B.C. = 
8- CUNETA 

~~ 
0 LIMPlNSUCIA 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUOO 

0 LIMPIO/SUCJO 

0 LII"'PIO/SUOO 

0 LIMPlNSUCIO 

D LIMPWSUCIA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 

0TAPADA 

0TAPADA 

~ ALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NJVELADO 

0 ROTO 0 NO NJVELADO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

0 ROo/ 

~RENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

.. ~~.?.~~!.~~!g~·g·~-~-~~~.~.~~-~·t.u"''c.ti:'"'"';"·"''''''""''"''''"''"' ''"""'""" ' '"""' 'di''"""''"'"'''"''"'''J:o'"':'"'.""'"""''''"(;G,""''" '" ' 

::if;..::JAtio..::::::::::::::::::::::::: ... :::.:::: .. :::~: .. :::: .. :: ::~~:~::::::::~::::::::: :::~:: . : ::.:~?..~~::::::::::::: : :::F:..~::::::::::::::::: :::::::: : 
······························································································································································································································································ 

! .. 

s-
P ARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO . .11? 
FOTO NO. 'f7J_h 
FOTON0.~7 

.. ~.~~~-~ E .......... ~!9..~.: ............................ ~~--~~-~-~~-~!.~ ......................................... .P..~~~~.'?.~.~-~!~~~-~-~~ ............. 9...~~9.?..~.~~ ......... . 

.............. F..pjg!3f.:.Y!2[.1:~ ......................... ...................... ~.~~-~.?:.\~ ........... ..................................................................... .P. .. ~~!?.!9. .. ~:.~ ....... ... . 

...... 0..?.~~~.~!?.~.Y!2[.1:~ .................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~-~ .. ?.~~~-~!?.~.Y.!~.D?~ ................................................................................................................. . 
·················································································································································································································································:············ 



•:~ CSA 
~ ..... ~ Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUfN 

FECHA: ? ? £i?f'f tl9 HOJA _& dR ),h 
BRIGADA: p._4 ' j_ 

(h! ~i' {.? 

!SECTOR 

I ;£a·§~ /Vv -e "'" .1 c.fr!l-
~121-ecr-o 

OCURRE INUNDACION 

Tl PO ESTR U CTU RA DcuRB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

D No existe perc esta en plano MSJ 

gsi~o 
lt1ft(TcH~N 
~le 
0 Doble 

0Tnple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW 0 CROSS INLET 

D 114 

D 112 

Ocompleto 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO D OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~w@ 1- PARRILLA D TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

~APADA 2- ESTRUCTURA D llMPINSUCIA D ROTO D NO NIVELADO 

3-ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D llMPIOISUOO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D llMPIOISUOO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = D llrv1PIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D llMPINSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D llMPINSUCIA 0MALA 0 NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0 No 

.. ~~.?.~~!?.~!S?.~ .. ~-~-~ .. ~-~9..~.~~-~f2~;x· .... ·?t.z· .. ······ ....................................................................................... ~ ................ dt. ..... .............. . 
r!!~~~~~~~i!~~ ~~~i:!Y!Y!?~?~~ ~~~ ~ . 

s- ---­
PARA TU BOS 

! 1 : 0 Parr. pesada 
· ·• · ·- -· · · · ··· --- · • 0 Parr. Sellada 

.. ~-~-- ~:_·_e -- ·. - -- -

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. £? /q 
FOTO NO. . 1 
FOTO NO. 

"-':':=:~;.;~; ·~ ~::::,:::'~"::::"-~ 8~~;':'; 
...... 0. .. ?.~~\H:·I!?.~.Y.!2.ITf.\ .................................. W .. ?.~ .. ~~Q~.~~~-~-?.~~!-!.~!?.~.Y.!2.ITA ................................................................................................................ .. 
................................................................................................................................................. ................................................................................................ : ····"·'''" 



~:~: CSA 
:!.._. Architects and Engineer s, L.LP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDAC)ONES MUNICIPIO SAN JUfN 

FECHA: z <; St£-r' f- ll 7 HoJA t1 ae tiP 
BRIGADA: t/o / 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN ~ HW 0 CROSS INLET ~INAOO OoTRos 

0 114 
01/2 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 UMPWSUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 UMPWSUCIA 0TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIA 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIA 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIA 0 TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

OoTRos 8- CUNETA 0 UMPWSUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0 SI 0 NO 

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 0 SI 0 NO 

_g~.?.~~~-~~!g~~---~~-~-9.~-~i-z~Y., ........ :··········-~--·········;······'··· .. ············:~·-·· ···· ···· ··--,~·-·····.:·· ·:·····I······· ·· ························ ··· · ········ · ········ ·fj····· · ......... . 
.................................... ~ ....... t ... .'Xl.t.tL........ . . ....... . ti..1.LJl.······ ······L~q.oo..,~---····· · . . .... ad£q........... .. . .... . 
···········-~-- ... ..... ······ ··-~·-···········.. ~:~V:-·11ik·····: .. qJ!-. ..... L··~7i.t.~:.J:f. ..... ...... ,.!,.{i{1,,4£.,.... .. ........ .. 

............... Ut??.. .. -;;)i~ ........ ~i .. ·~;: . _· , ........ ~ .. fP.O..ca.1f1... ..... ........ ; .I..L~~~ct:::-...... .. 
¥ - · · · · · · · · · · · · · · - -- 0 Parr. Sellada 

· ~~~ - · ·- · ! --:rcr~v 1 
- -··-· ' --~· · IP" . ,. . 
- · ... I .. . ' . 
- • • • -· ' ··;-- • ' I 

s- ---- ' - - . . 
I 

PARA TUBOS .... -~ ~. -· ~ 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

cv·· FLUYE HACIA 
. /J' . ~u s-

~ FOTO NO. Sll Z-1 
FOTO NO. StJ 2..2-
FOTO NO. 

---· . ! 

.·~~9 M)P.:Df\~19.~' .. ... .. . ~.~~.~.,~.".';'. ............ : .... ' ....... .P.A.,,I.~~ l.".:'.,"':'E~~... . CJ.~R?;'P"'.'~ .. 
...... ~!':1~-~.~~.ITA .................................... P..~.~.~~-~-~!.g.~-~~~!.':~ ................................................................................................................................... . 
...... 0.~~§~-~!?.~.Y.~~.ITA ...... ............................. IJ. .. ~~ .. ~~qy~~P.-.s.~~~Y-~!?.~.Y.~~-ITA ................................................................................................................. . 



($ CSA 
cs.o.•-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: _ES~D I O IN UNDACIO~ES MUNICIPIO ~AN JUfN 

FECHA: l ";) S'cp/-tJ 1 HOJA {91 ell th 
Nv,L BRIGADA: 

t1e,/ tJ 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ~RUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

ere no esta en plano MSJ 0 Simple 0 Sanitario/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitario 0 Doble 

0Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 LIMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE /ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) Osr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

' t;uJ ·imS.ki 

s- ---­
PARA TUBOS 

-~ 

·c: - ... -··- -·- ··-·· .... ... . .... . . -- .... 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

·:: :::o:P.~~M~:~:Y.iirr;::::::::::::::::::::::::::::::::::::P:0.~6~?<?.:~:0.~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::: : :: :::::::: ::::: :ti:~~i?.i9.::~~:;.::::::::::: 
...... O.?.~~Nt:!!?.~.Y.!~.IJ't:-. ................................... 0. .. ?.~ .. ~~9.~~~~-~--?.~~~-~!?.~.Y.!?Il:t:-. ..................................................................... ............................................ . 
................................................................................................................................................................................................................................................. :············ 



•:~ CSA 
Jf""'"" Architects a n d Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUfN 

FECHA: 2- '5 S6f:>.f- tJ9 HOJA l Cf di ~ 
BRIGADA: fro . / 

I 

SECTOR f/L/ r: / fi' ./ lJ ;/C. ~/"o / V.?rf-c_ 
CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

A-v~ K O ·b 5: fi!"--t/ ~ 

Ds~ 
00TC~SIN 
~pie 
D Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS I NLET 

D 1/4 

D 112 

D Complete 

D CADA VEl QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

~~ 1- PARRILLA DuMP~ 0 NO EXISTE I ROTA D NO NIVELAOO 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA ..., D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELAOO 

3-ESCALERAS BUENA 0 MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/ SUCIO 0 TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCJO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D UMPJNSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA ~€? 0MALA D NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0 No 

- -~ ~.?.~~!~~!.C?.~.g~-~-~~q-~-~~-:···t?.J;., ........ --/l.-....... :c ............ J.t.rfu ..... ./. ..... : ........... :""~7 .. "d·~-t;;:~ ............ . 
···························--i··························-:::::2- ··· -~~~---················· ·· ·····r~·······CI4:::·t· · ······· ····V---.R.~ - ·r·:-:-.l<::.-.~ ......................... ....... .. 
........ :·:~· ...... C4 ................ ~~ ....... 1. .. ~ ............................................................. ............................................................................................. . 

s- ---­
PARA TUBOS ~.··· 

c~- ~~~-------

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. !tlf1 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

:~~;~;.~~ ~ ~~:-'9o::'=':=:o.~ B~~;;: 
...... 0..g~Y.~!?/~.Y.!2.ITA ................................... P. .. ?.~.g~g~-~~~.~ .. ?.~~\.!.~P.~.Y.~2X!:A ............................................................................... ................................... . 
......................................................... ........................................................................................................................................................................................ :·········· .. 



•:$ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU AN 

2 2 S' e;?.f 0 9 HOJA 'J{) ~ 7}) C$4....,; Architects and Enginee rs, LLP FECHA: 

BRIGADA: ;t!cY -1 

!sECTOR 
I £r1k-1Z¢ N?/·4 

OCURRE INUNDACION 0 Sl/NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

D C~ENTO DE TORMENT A 

[Q1:1H D HW D CROSS INLET 

t? oble · D 114 

D 112 

D Completo 

(/~ vCI 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ~uc~ D TAPADA/P.TAPADA D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA MP uc~ D TAPADA/P.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIOISUOO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIOISUOO 0 TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D UMPIA/SUC~ 0MALA 0 NO DRENA DoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

BLE MA• ............ , ............ ··············· :}(; : ;;;_ ••.•••••••••••••••.•••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DESCRIPCION DEL.~~Cl....... ·· ~ldii ............ t~· ········································ 

::_:::.·:•:_::: .. ::.:··:::::::::·::·::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... :: .. :::.:: ... : ..... : .. :: ..... : .................................................................... .. 

······························································································································································································································································ 

s- ---­
PARA TUBOS 

1
·--

~ . . . . -· . -. •. . --- .... 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendh~nte 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. !till 
FOTO No. 11i_7.,. 

FOTO NO. 

.. ~.~~8M-~-~g-~~~9..~.: ............................ .P..~.~g~_~}~.~-~~-~:r.~ .......................................... P. .. ~~-~!.<?.~.!.~!.~~-t::.~.~~ ............. P .. ~~-~?..~~~ ........ .. 
PRIMERA VISIT A 0 LIMPIEZA, DESTAPAR 0 ESTUDIO H-H ...... ............-................................................................................................................................................................................................................................................... . 

...... 0.?.E~\.I.r:l9.~.Y.!~.ITA ................................... 0 .. ?.~ .. ~~Q~.~~~~--?.~§\.!.r:l!?.~.Y.!?.ITA ................................................................................................................ .. 

...................................... ........................................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 



(.t CSA c!_. Arch itects an d Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 !jd"ste pero no esta en plano MSJ 

0No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 

BRIGADA: 

0 SIINO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

·z_ 5 ~/)~ tJ CJ HOJA ~ ck 7b 
;Jt~ / 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0112 

0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 0 UMPINSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMP!NSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TU BO/B.C. = D UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMP!NSUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIAISUCIA 0MALA D NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lJ6:::::::::~:-;;:;j;0:::::::::::: : ::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

s- --- ­
PARA TUBOS 

q) ___ ... 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

::: :::o.:P.~:~M~;.:Y.i~:rr~:::::::: :::: : :::: :: :::: : ::::::::::::P.:~:~:~~:~0.;::~:~:~~i~~::::::::::::::: :::::::::::::: : :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::tt~~i~~~9.::0.~:~::::::::::: 
...... 0.?.~~:N~!?.~.Y.!2.ITA ................................... P .. ?.~ .. ~~Q~!.~~.s.?.~~Y.~!?.~.Y.!~.ITA ... .............................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................................................................................................. ;············ 



($ CSA 
cso.•-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN J~AN . 

FECHA: '2. 3 ,?)e ;Y'!- D 7 HOJA ?_,.') d£. ?0 
BRIGADA: ;Jo / 

ESTRUCTURA NO. 

~o lg 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0SI/NO ENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN H D HW D CROSS INLET 

01/4 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0 Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Complete 

1- PARRILLA D UMPINSUCIA ~P.TAPADA 
. APAD~ 

D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D UMPINSUCIA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPlNSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D llMPlNSUCIA 0MALA D NO DRENA DorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0 No 

.. ~~-?.S~~-~s~g~.P~-~ .. ~~S?-~.~~-~~-:-~ ........ ~ ................................................................................ : ...................... ..;~i ................ J. . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :: ... :::::~~~:::: :: :::::::::: ... :~::::::::::::~:::::::::: : :::~:lf:!::::::::::~:::: :::::::::::~::~:::::.:~ 
...... ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

F 
~D~ 

....,-----,-

-

=:.· -_ .::-~~-:_-.:_ ~J~ 

-·-·- ---------~ :;J --·-- .......... ... ..... . 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punta alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 4-7 I 3 
_ --- -- --· ......... ... .... . -- · - ·r····· · · -· · FOTONo.W1 s - --- - · · - ·- - - --- .. - - -- - - · - · ·· FOTO NO. 

PARA TU BOS - -~ - ' · · · ·· 

~~.O.~C:I().~ '......... . ....... ~IQN .. ~ ;i[:y·· .. . QACXJON ~tffE!'>l'D".'. .[;l'!:'."'..~o .... . 
........ ..... P.-JM~.I3A.YJ~.D:~ ............................................ .. ~.~~-~- - -· .. ~~~ ........................................................... ................................. .P.~~T~~~9..!:!:.~ .......... . 
...... 0.?.~~\H:l!?.~.Y.!~.D:A .................................. !J. .. ?.~ .. ~~Q~~~P.-.~ .. ?.~~~-~!?.~.Y.!~.!IA .......................................... ...................................................................... .. 
.................... ....... ............. ........ ..................................................... ............................................ ................ ...... ....................................................................... ... :············ 



•:~ CSA 
~•-~ Architects a nd Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLeT 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO,SAN JUfN • 

FECHA: 2-3 ,9e_e.f- {) 9 HOJA :?, 'j &t...V7 
BRIGADA: Vo · / 

ESTRUCTURA NO. 

Os~o 
(1J.6. Tc;wf3ASIN 

G?S'imple 

0Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS IN LIT 

01/4 
0 112 
Oeompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~ 1- PARRILLA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA LIMP UClA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXISTE I ROTA 3- ESCALERAS 0 BUENA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUOO 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsi 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s 
PARA TUBOS 

0MALA 

0TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0 MALA 0 NO DRENA 

0No 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO . .fJJ'7 
FOTO NO . .!flj~ 
FOTO NO. 

":~~~;;;~; ~:~.,,:::~~1iA.~ : ~=:==·=~~::-~ §~;:;;~ 
...... O..?.~~N~!?.~.Y.!~.IT~ .......................... .......... O .. ?.~.~~Q~~~~-~ .. ?.~~~-~!?.~.Y.!~.liA ................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................................................................................................................. : ........... . 



•:$ CSA 
csu - • Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTE NTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDA<_:IO NES MUNICIPIO SAN JU1N 

FECHA: 2 J 21'1- O'J HOJA _M d{ l-h 
BRIGADA: 

AI I 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 
01/2 
Oeompleto 

·ve-/v 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

0LIMPWSUCIA 

0 UMPWSUCIA 
~~ 
[;}f.A:PAD~ 

0 NO EXISTE I ROT A 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVElADO 

4-TUBO/B.C = _ __ _ 

5-TUBO/B.C = ___ _ 
6- TUBO/B.C = ___ _ 

7- TU BO/B.C = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 

DESCR IPCION DEL PROB LEMA: 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPWSUCIO 

0 UMPWSUCIA 

Osr 

0MAlA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0 TAPADA 

0TAP~ 
~lA 
0 No 

0 NO EXISTE / ROT A 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 RO)J3' 

[IJ..OO" DRENA 

OcotAPSADA 

OcotAPSADA 

OcotAPSADA 

Oc~sAoA 

c:Jor Ros I~ 
V{\1"(1· 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ---­
PARA TUB OS 

-- -~· ---- - --

- - ···- ~~ - -··· - -· -

- - - .... .. . ..... . -·· ··- --· - ·- -· 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. :1Z91_ 
FOTO NO. _:jpj 
FOTO NO. 

::::"~~~~~;. ~~ ~':~:::':~~:Do~ 8;;;;0~: 
~SE~UN~A~S~A ~~~A~~ : : 



(~ CSA 
:! ....,. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO i JU~ 
FECHA: J/z .~-e.(JI- {) 9 HOJA 6 ·z& 

;t/11 . I BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. 
() 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORJ"'ENTA 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASil~ 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Exi~ro no esta en plano MSJ 

rn-No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0Doble 

0Triple 

01/2 
Oeompleto 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 UI"1PIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA · 0 UMPIA/SUClA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELAOO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE /ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UI"1PIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUOO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUClA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INU NDABLE (FEMA) Osr 0No 

.P.~.?.~~-~-~~~g~.P~.~--~~~-~-~~-~~-: ....................................... ./.i.~ .......... ~X.!...£~ ...................................................... : ................................ . 

........................................................... ........................................................................................................... ............................................... o·;·~·;;_··;;;;~;;~ ........... .. 

s- ---­
PARA TUBOS 

- -·- ·- , _ ____ .. _ .. .. _. __ __ .. ·-·-- - - .. __ ___ __ ,_.... 0Parr.Sellada 

:> 

~-------~~~----. ------
0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOM 0 ACCION INMEDlATA . 0 ACCION INTERMEDlA 0 LARGO PLAZO 

::::: : ·:::: :P.~r1~:~:Y.i~:D:;: : :::::: : : ::: :: :::::::::::::::::::::o.:~~:~i:~0.;::~~:~i~i.~~::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::: :::: ::::::::::::::::::::::: : ::: :::::::::o.:~~~~9.:~~:~: :::: :::: :: 
...... o..~~§\:l.~ !?.~.Y.!?.IT~ ................................... O. .. ?.~.~~Q~.~~~-~.?.~.~~.1:--!!?.~.Y.!~.JI~ ..................................................................................... ...... ...................... . 



•:$ . CSA 
""'";..• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA 

FECHA: 2 3 3-e.f'l- OCJ HOJA ·t...&? f-z& 
BRIGADA: /!1_[} . I 

ESTRUCTURA NO. 

- o·Z:Z- vev...., 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 S~ 0 CON EVENTO DE TORMENTA 0 CADAVEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET D-6-TCij SIN 0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 1mple 0 1/4 

0 No existe perc esta en plano MSJ 0 Doble D 1/2 

0 Triple 0 Complete 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

~~ 0 TA!f!JNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

0 LIMPIA/SUClA 1/)'(APADN~ 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = _ __ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CU NETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ----

0 BUENA ~ 0 NO EXISTE /ROTA 

0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 0 ROTO 

0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 0 ROTO 

0 LIMP!NSUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

Osi 0No 

- -.. ,_,_ - .. .... ,_, __ ..... ·- ..... .... --- . - ! .. --·-·-·----- .... -
- - . •• ··· · --. ·-··· · . • •• --· -·~ -~ · • • • - ·- • ·•ri ------ --· · · - - -····· ···· •••. 

---....... - --------~;----....... ·.:;.- ;,:· --'=t· - . .. - . -- i ... 
' --------- ·- -- -- . -· ---. -~ 

·-

_ · =r~:.:.:-:-i :::· -- . L_ _____ ---

=~=-~~-·=:: _______ -~--·- :·-- -~ ... 
' ' I 

----- -------~- - -~---- ----- -: ----- ----~----- -- --- i' 
I I . 

-~ --- --·-· ·- -:----- -- - - -- -- ----- :... ---- · __ 1 __ ----:----;-· ---· - -~- -- --;-· -
' . I I I ' I 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. L/'7~ 
FOTO NO. ?fi.11 
FOTO NO. 

PARA TUBOS ----·-···-- - -· ....... .. ............. . ..... ;. .... , ... .. .. ... ! .... . . 

.. ~~~;;~~ ···· ························~ ME~':~APAA ... •. : ...........•.. P.A,~IgNINT.ER~ED~..... g~~O."'.z.". .... . 

.................... ................................................................ ............. .. ............................................................................................................................. . 

...... O..~~~~.~!?.~.Y.!~.ITA ......... .......................... P. .. ~~ .. ~~g~~~~.s.g~~.~!?.~.Y.~~.ITA .................... ...................................................... ............ ........................... . 
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•:~: CSA .!-.. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ?XI - S?j?f--- l) I HOJA l c\_g/5 
BRIGADA: 6 . I 

ESTRUCTURA NO. 

'SECTOR CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Sipo 0 CON EVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

[DO.TCH BASIN 0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 0 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ Q.ercible 0 1/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

~.(NSUCIA 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA LiretNSUClA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTC 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE /ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTC OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTC 0 COLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTC OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = ~PINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

8- CUNETA ur@WsuciA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

- ?:J.i~~~~~ir~~~ -

s- ---­
PARA TUB OS 

[j 

I 0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

Q Pun~ bajo 

~pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENOACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 
..... :s::.:;·~ ..................................................................................................................................................................................................................................... .. 

~RIMERA VISIT A 0 UMPIEZA, DESTAPAR 0 ESTUDIO H-H .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

...... 0.g§!J.~!?.~.Y.!!?.IT~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~Q\J.~~!!-.~.?.~§\J.~!?.~.Y.!~.l1~ ................................................................................................................. . 



•::: CSA 
"""""'"" Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN d AN 

FECHA: )Q ·- $f/Jf--01 HOJA 7h J/5 
BRIGADA: ld 0 . I 

Q_si~le 
[9-0oble 

0 Triple 

0 CON EVENTO DE TORMEI'rrA 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 l/4 

01/2 

D Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA UJU~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA Qk{rtJA;suciA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D coLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = Ou~suc1o 0TAPADA D ROTO O coLAPSADA 

8- CUNETA ifu P SUCIA 0MALA 0 NODRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) O si 0No 

DESCRIPCION DEL PROB.~~.~~.: ....................... ~ ..... :;·e .... ,., ............ 'A/~'<'"'7'/j''t;::·-;; ........... ?Jt'_A.-"":::;~n ..... ::::::::::.·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .................. .................................... C" / ./ ,q,~ ....................................... .y....... , ,_.., A . ..................................... ~sm. LV C ' i/"' ~,t- ..................... . 

~5.%i:.2:±C'Lt(t.a ~~~,;~,; · 
............................... O Parr. Sellada 

s-
P AR A TUBOS 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

~pendiente 
FLUYE HACIA 

$-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~~;~~~;::::::::::::::::::::::::: :: ::::~:S.~~r:~~~~~;;;i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::~::::~::::::~~::~~~::::::::::::: :::::::b.:~:.~;;:~::::::::: :: 
...... C.!.g§\.I.~Q~.Y.!~.ITA ................................... O. .. ?.~ .. ~~g\.1.~~~.~ .. ?.~~\.I.~Q~.Y.!~.IJA ................................................................................................................ .. 



•::: CSA 
"""""'"" Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

'TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

ESTRUCTURA NO. 

0 51/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

0 CO_JYEVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

rg.,(H 0 HW 0 CROSS INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 1/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Completo 

1- PARRILLA 0 UMP!NSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPINSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPlNSUCIO 0 TAPADA 

8- CUNETA 0 UMP!NSUCIA 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

( 

I 

s-
PARA TUBOS 

0 ROTO 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

I 

I 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DorRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 
0 Punto bajo 

B'Enp;,;diente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~S9..~~~!9..~.: ............................. 0.~.~~.~9.~}~.~.~P..~~-r.~ .......................................... P.~~.~~g·~·~·~::.~~~.~.~~ ............. P .. ~~~?..~~~ ......... . 

...... cnm.t:1~.~.Y.!~.JI~ .................................... P..~~.~.~~.~.?!.\.~~.~~~~~ ........................................................................................... C.!.~~T~~!9. .. ~:.~ .......... . 

...... O..~~§~.~P.~.Y.!~.JI~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~q~~~~.~ .. ?.~§~.~!?.~.Y.!~X!A ................................................................................................................ .. 



•::: CSA 
CSA""""' Architects and Engineers, LLP 

!SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

BARRIO 

"CH BASIN D MH D HW 0 CROSS INLET D COMBINADO D OTROS 

D Simple 0 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

[].6ob1e D 1/2 D Pluvial/ Sanitaria 

D Triple 0 Completo 

1- PARRILLA G'Lrt)PINSUClA D TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA I:YUtf9WSUC1A D TAPADA/P.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPWSUCIO 0 TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

8- CUN ETA !Bt:IrewsucrA 0MALA D NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

............................... ,;; ................................... ~ ....................... :::::::::::::::::::::::::: 
DESCRIPCION D~~.~~'J..~.L~.~~.: .......•.............. s.e····· a·~/,2.££./I ... A:·;::;:~'i?CP/iK ................. . 
................................... ···············································,r··············a····· <z:: ....... r;;c., .. L ... ,........................................ . ............ . ................................................. lt.Yit;;~, ..... JF.t ~" r2 ·····························o······ ' 
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••... .!2/!o ............... ····················· ................. g :: .. ::,: 

s- ---­
PARA TUBOS 

-

I I 

I--1-· 

I 

~ I 
I I 

u 

-

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION : 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PlAZO 
"""~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

~PRIMERA VISITA 0 LIMPIEZA, DESTAPAR 0 ESTUDIO H-H 
··t.··························································································································································································································································· 

...... 0..?.~§\-!.~!?.~.v.t~.rrr.t ................................ JJ. .. ~~ .. ~~g~-~-~~s.?.~~\-!.~!?.~.Y.~~n~ .............................................................................................. .................. .. 



•::: CSA 
cu.""""' Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDAf~ON ES MUNICIPI~AN r 
FECHA: ':j{) .- (;_Q_ p-f C)~ HOJA d s 

p 0 I I 

0 SI/ NO 

l96:TCH BASIN 

Qsinyle 

O.OOble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Ocompleto 

CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~NSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 4J.ueiivsucrA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = 0 LIMPlNSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ~SUCIA 0MALA 0 NO DRENA D oTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

g•sc.~'~C.'<J~g·~ ~".()~'·":''.' ¥v;;.t2~;?..?£~~~~ : ~~~:;;: 
·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: .. :f.z1?:if.t;::?.:c:::::::~2.~~~:~:::::::::::::::~::::::::::::: :::::::: : ::::::: ::: :::::::: 

s- ---­
PARA TUBOS 

- · -

\ 

----

I 

L-

- ,--

-

- 1--

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

~diente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOM ACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

::::: ::::--::::::~~~:~:Y.~~D:;:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::P.:~~:~:~~:~~;::~~:~~i.~~::: : ::::::::::::: : :: : ::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b.:~~:~i?.i?.:;;:~::::::::::: 
...... 0..~~~!l-~9.~.Y.~~.II~ ................................... P. .. ~~--~~g!}~~~-s.~~~!l.~9.~.Y.~§.IT~ ................................................................................................................ .. 
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•:~: CSA :! .,_ Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO' . ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO rd;h 
FECHA: 5 {I <f£/') {/ 1 HOJA 

BRIGADA: A)tJ' I 

O~o 
[YCATCH BASIN 

[]s~e 
[)}6oble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 
01/2 
Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

sG~NSUCIA 1- PARRILLA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

01f~SUCIA 2- ESTRUCTURA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA [\J"G§NSUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: : :::::::::::3jf;:::::/fi;ff,::;;<??J:!fj;~:;;~·~;;;::::::::::::::::::::::::::::::: 

·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::y:::::::::::£..t.ili:~~<T.!!.~!!?<:::::::::::oZ~:li.: :~~:::::: : ::::::::::::: :::::::::::::::::: 

c 

s- ---­
PARA TUBOS 

Lf?r~r 

...... 

....... 

• , 

I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

~iente 
FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION : 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION I NTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

·:::::~~~;:Y.i~:rr;:: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::~Ei.~~~:~:0.;::~~:~i.~~~~::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :: :::::: :::::::o:~~i~~~9.::~;~::::: :::::: 
...... 0.?.~§\.J.t:~!?.~.Y.!~.rr~ ................................... P .. ~~ .. ~~9~.~~~.~ .. ?.~§~.~!?.~.Y.!2.IT~ ................................................................................................................ .. 



•::: CSA 
CSA """"' Architects and Engineers, LLP 

[SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: .:STUDIO IN~NDACI~_N,ES MUNICIPIO ~N Jr 

FECHA: ) tJ 5')[_/lf {.,"rr HOJA 0 
BRIGADA: 6 . I 

lb·erh 7£r/evo '{5'Z-c 
f\.:1/P //J -- /}. . . pk Ple.1 

D 51/NO 

i]6TCH BASIN 

Q Sirpple 

~able 
Orriple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS I NLET 

0 1/4 

0 1/2 

O completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA !D(i'rt,tA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA (J,!1t,lAfSUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

8- CUNETA Dd~A/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA} Osr 0No 

.. ~~.?.S~!~S!g~ .. ~.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: ............................. 5.~.~ ........... /.-f.L.~?.::P ........... C.::~:.~.~<~.~ ........ £~ .................................... . 

s- ---­
PARA TUBOS 

~:.t:~i~~?~~~ 
;I 

:I 

1\ J 
'\ I v -

I\. .1 

' ...... _b. r:: 
\ 

\ I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

QP~bajo 
WEn pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~~:;.;~~::::::::::::::::::: : :: : ::::: :::~:s.~~;,~:~~;:~~~i~~:::: :: ::: ::::::::::::::::: ::::::::~:~~:~::::~:::::~:::~~~:::::~:::::::::::::B:~J.~;~::::::::::: 
...... o.~~§~.~!?.~.Y.!.~.rr~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~g~.~~~.~ .. ~~~\.l.~!?.~.v.~.~.rr:'\ ..................... ....................... .................................................................... .. 



•::: CSA 
""'""""' Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

:g' t) SJi:P j- I q HOJA ?2 de/5 FECHA: 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 51/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET [D.6\TcH BASIN 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ D 112 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

Qsi~le 
lS-60ble 

0Triple D Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

BG"M~SUCIA 1- PARRILLA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 8-rftyvsuciA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3-ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D coLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = ~IA/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA u@INSUCIA 0MALA D NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsi 0No 

.. ~~.?.~~~.~~~S?.~ .. ~~.~ .. ~~9..~.~~.~~.: ................. ~~~;.t.:.~ .... <.~ ......... {;;'/'N ............................................................ . 
: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::7.:::::z5.m.::~:c::z.f~:::::::~Re.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
............................................................................................ "l!!?.l .. :t:. ... £1 ...................................................................................................................................... .. 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada ' IlL 
I 

C 0 Punto alto 

s- - - -­
PARA TUBOS 

./ 

1\ 

' 

I 

'i"r 

--
f1"' 

-
D Punto bajo 

[ll.&rpendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~9..~~.~~~S?.~.: ............................. P..~.~~.~9.~}~.~.~~-~!.~ ......................................... .0 .. ~~~~.?~.!.~!.~~~-~-~~.~ ............. 9 .. ~~9.~.~.~? ........ .. 
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•::: CSA 
"""......, Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO' ESTUDIO IN,UN~ACI~J? MUNICIPIO +N ~N 

FECHA: 2r) SY!ff · 7 HOJA S 
BRIGADA: 

DsitNO 

D CATCH BASIN 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

D C9.tU"ENTO DE TORMENT A 

CI'MH D HW 0 CROSS INLET 

D 1/ 4 

D 112 

D Completo 

Lit! ;./ p 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~~SOCIA 1- PARRILLA 0 TAPADA/P.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA l(l.d A/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 0NO DRENA DoTROs 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - --­
P ARA TU B OS 

-

-" 

--
L 
l~ 

;,- .:.;.., 
.~ 

\ 

I I 

........ 

-I 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

OP~ajo 
IZJ'fn pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~~;~~~;:::::::::::::::::::::::::::::::~:6.i~%i.{:;~~~:;;;~i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::~:~:~~:::~~:::~~:::::::::::: :::: ::::::b.:~:.~;:~~::::::::::: 
...... 0..?.~§~.~!?.~.Y.~~.ITA ................................... IJ. .. ?.~ .. ~~g~.~~~.~.?.E§~.~!?.~.Y.!2.1]."A ................................................................................................................ .. 



•t~: CSA 
:!a.- Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA OcuRB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

NO 

· CATCH BASIN 

QJ~Ie 
[E Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 
01/2 
Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMB!NADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

VuM61NSUCIA 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA [idJdr&/SUC!A 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EX!STE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMP!O/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 0COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

8- CUNETA ~A/SUCIA 0MALA 0NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

: ~~~~~5.~~~~ 

s- ---­
PARA TUBOS 

I I 

_.,.-

I 

I 
·. 

/ 

/ 
~I 

I 

I I 

\ 
'-

/ 

-1--. 

-

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

~endiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~~~;~~~~:::::::: ::::: ::::::::::::::::::~:s.~~i!:~~;~~Tf~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~::::~~:::~~::~~~::::::::::::::::::::B:~;:.~;:~::::::::::: 
.. .... 0..~~~\.!.~Q.~.Y.~~.D.'A ................................... I:J?.~ .. ~~gy~~~.~ .. ?.~§Y.~!?.~.Y.!~.'IA ................................................................................................................ .. 









(~ CSA 
:! .._.. Architects and Engineers, l.LP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

Tl PO ESTRU CTU RA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 3 t? SP'/1 tJ7 HOJA dQJ I 
BRIGADA: j\/ t!J · j 

0 SI/NO 

~BASIN 
gsi~ 
Ul-80ble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORI"lENTA 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Plwial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

~NP.TAPADA 2- ESTRUCTURA · 0 UMPIA/SUClA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 Ul"lPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 W1PIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA D llMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

~Jg~~~~ i 

s- --- ­
P.A,RA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

OP~bajo 
C9fn pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. S OO 2 
FOTO NO. s·ooj 
FOTO NO. 

.. ~.~~~~~?..~.: ............................. ~C?.~}~.'.~~P..~I~ .......................................... P..~~.~~g.~.~~~~.~.~.~~ .............. P.~~9.?..~~~ ......... . 

...... c.J. ... 8IM~.~.Y.~~Uf':: .................................... ~.~! .. ~.@.~~~ .......................................................................................... .P.~~~~9. .. ~:.~ ......... .. 
...... 0..~~~~-~!?.~.Y.!~.IT:'?-.................................... CJ..?.~.~~g~.~~~.s.?.~~~.~!?.~.Y.~~.IT~ ........................................................................................................ ........ .. 



•::: CSA 
C&A......, Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAlAN 

FECHA: ?Jt< --;5iB/2f-Jod7 HOJA k < ll 
BRIGADA: 

D SI/NO 

D CATCH BASIN 

Dsimple 

D Doble 

0Triple 

I 

D C~ENTO DE TORMENT A 

(B'MH 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

Ocompleto 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~SUCIA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA lMGI'®NSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA D ROTO 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO/B.C. = 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ---­
P ARA TUBOS 

0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

D UMPINSUCIO 0TAPADA D ROTO 

0 LIMP!NSUCIA 0MALA 0NO DRENA 

Osi 0No 

1 
......... 1 ........ i ............... i ........ ~ ................ A .... i ....... i .............................. j ...... .. 

1'\ \ I 
' \ 

\ ) ,, 
v (' \ 

/ \ 
--+--+--+--+-1--/ -',£- ,.- ' 1\ 

/ 1/ --\.\-t --t\-\ --t---1-t--t--

/ / 1\ I 
"" / I\ I ' 

/ I \ \ 
I I I '{ \ I 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DoTROs 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

~endiente 
FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~~~;;,~~~:::::::::::::::::::::::::::::::~:6~%i.{;~;:~i~~i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~::::::::::::::~:::~~~:::::~:::::::::::::b.:~:.~;~~::::::::::: 
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(~ CSA 
~c-.. Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUN DACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: sO S'~~ Q<j HOJA ?> ck_tt 
;t/c . ( BRIGADA: 

0~ 
[}("~TgYBASIN 
~mple 
0Doble 

0Triple 

BARRIO 

0 CON EVENTO DE TORJ'IENTA 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 
01/2 
Oeompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 PIU\~alf Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~su~~ 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA · SUClA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 UI>IPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPlA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPlA/SUClA 0MALA 0 NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

<oOOOOOOoOoOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo oOOoo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooOOooooooooooooooO O oOOOOOOOOo OOOOo OOOOOO OOoOOOOOOOOO ooOOOooooooooooooooooooooooooo OOO ooo OOOO OOooooooOOoo oooooooo ooooooooooooo oooo ooo oobo~o~o~;Ooo~~~~d~oOOoOOOoOOOOO 

f l 

9DP 
Ld 

s- ---­
Pi\RA TUBOS 

- ·-- ·-- ·-···-- · -- · · · ·-- ------ ·· - -·-- - .. ... -·- ··--- ··---- - ·-· 0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FoTo No. §o I cJ 
FOTO NO. 5 /J i I 
FOTO No:5Q/__5 

R~DACION: D ACCJON JNMED~TA ~ JNTERMED~ D lARGO PlAZO 

::.::.b.:;:~t.~~~~~::-·:::·:·::.::::::·:::::.·::oo:_.g:~~{.~~5,~;;,-i,t~tA~t,;_;~i.~>:·.::·:::::·.:·~:::·: .. : .. :::::.:;:.::::_:::_: .. :::.·.:·:·::::.:: ... ·:.:~:~~~~~-~~~-:·:·.::-:: 
fl/) . cJ 
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($ CSA 
.,... """"' Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano I>ISJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN J 

FECHA: 3 tJ .~p.-/'/-. {/·?/ HOJA _L-+. _....,p_.....L 

BRIGADA: M? . I 
ESTRUCTURA NO. 

Ds~ 
a:::1'&T_9'!'BASIN 

I1Ysimple 

D Doble 

0Tnple 

D CON EVENTO DE TORJ>IENTA 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Plu\~al 
D Pluvial{ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~IN~LA 1- PARRILLA D TAPADA{P.TAPADA D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA . · G&wsucLA D TAPADA{P.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = D Ul>IPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

S-TU BO/B.C. = D UMPIO/SUOO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUOO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D UMPINSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D UMPINSUCLA 0MALA 0NO DRENA DorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

:::::~:::~~:~~:::::~::~:::~::::~~:~:~~:~~::::::::::::::::::::::4.???.:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 

-~ 

F 

g 
s- ---­
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta. bajo 

~endiente 
FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO$ pIt' 
FOTO No,"5iJ1.2 

FOTO NO. 

".~~~;:.;~~;. ~j, :~Xs'iAiA;; ~':~::: 1~'::::~ B~;~H0 
..... .O.~s!?.\-!.~!?.~.Y.!2.IT~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~g\-!.~~~.~ .. ?.s~~.~!?.~.Y.~~.rr~ ................................................................................................................. . 



(~ CSA 
:! ..._ Architects and Engineers, LLP 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: -~-___,_,_~_· -=cq'-'· '--- HOJA 5 ck { I 
BRIGADA: 

Os;;OO 
~CAT9i BASIN 

[B'simple 

0Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORJ"'ENTA 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~SUCIA 
·~SUCIA 

0 BUENA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0MALA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROT A 

0 ROTO 

0 NO NIYELADO 

0 NO NIYELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = _ __ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

fl 
9DP 

Ld 
s-
P ARA TUBOS 

0 llMPIO/SUCJO 

0 llMPIO/SUOO 

0 llMPIO/SUCIO 

0 llMPIA/SUCIO 

0 llMPIA/SUCIA 

Osr 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPsADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

Oor Ros 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTONo. 50/lf 
FOTO No.SiQ}_.§ 
FOTONO~{p 

·:~:~i.~~;:::::::::::::::::::::::::::::::~:S.%~ii:;~::~i;;~~~~::::::::::::::::::::::::::: :: :::::~:~~:~::::::::::::~:::::~:::::~:: ::::::: ::::b.:~~;~::::: ::::::: 
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($ CSA 
=.....,. Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 OJRB INLET 

D Existe para no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano lv1SJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDA.C19NES MUNICIPIO SAN JI . 

FECHA: "?>t? s-~+ r11 HOJA {tJ l I 

D~o 
[\6 CA~ BASIN 

@Simple 

D Doble 

0Triple 

No.· 

D CON EVENTO DE TORJvlENTA 

D MH D HW D CROSS INLET 

D t/4 

D 112 

Deompleto 

D CADA Vfl QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~~SUCIA 
. [J}r:('"M!IAJSUCIA 

. . {./ . D BUENA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TU BO/B.C. = ___ _ 

6-TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

' I D 1------'---' 

Ld 
s- ---­
PARA TUBOS 

D Ulv1PIO/SUCIO 

D UtvlPIO/SUOO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMP!NSUCIO 

D UMP!NSUCIA 

Dsr 

0MALA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Setlada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. :%2_[1 
FOTO NO. t;Dff? 
FOTO NO. 
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, ....,. Zc~~ and Engineers, U P FECHA: 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SIINO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 114 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET [g6\TCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osity~e 
r915"oble 

0Triple 

0112 
Ocompleto 

0 Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~l}vsuciA 
Ckl~SUCIA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

0 ROTO D NO NIVELADO 

4- TUBO/ B.C. = ___ _ 

5- TUBO/ B.C. = _ _ _ _ 
6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

., 

s- - --­
PARA TUBOS 

D BUENA 

D llMPIOISUCIO 

D llMPIOISUCIO 

D llMPIOISUCIO 

D LIMPI A/SUCIO 

D llMPIA/SUCIA 

Dsi 

0MALA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0 TAPADA 

0 MALA 

0 No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

0 NO DRENA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

D or Ros 

: ·:· ·r ~ - i I : g:~:~~: 
- · -- ·-~ - --- - ·- -- ·- - 0 Punto bajo 

- -- ---- - - - · 0 En pendiente 

lo! .. -- - ... --

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

- · ·- ---- -· FOTO NO. 
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($ CSA 
"""'"'""• Architects and Engineers, UP 

PROYECTO: ESTUDIO I N,UNDACIONE~ MUNICIPIO SAN~. N 

FECHA: 30 $ .;? :1 /) 1 HOJA c:t ' t I 
I' 

BRIGADA: tl.J U . 

ve /u 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI /NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~CH BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

gs,le 

Uooble 

0 Triple 

D Sanitaria/ Pluvial 

0 1/2 D Pluvial{ Sanitaria 

0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~fZA/SUClA D TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 

2- ESTRUCTURA Ckr~A/SUClA D TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 

3- ESCALERAS ~NA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = MPIO/SUCIO OrAPADA D ROTO 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO OrAPADA 0 ROTO 

6- TU BO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO O r APADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO OrAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUClA 0MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Os1 0No 

., 

~:~~~~~~~~~~:~~~~~,~~~ ~¥~~£~~~~ 

s- ---­
PARA TUBOS 

00 • 00 0 0 0 - O•PO o0•0 °00 ° 0°"" 0 " -

0
. 

- _<- _r:_ :~-~~ 
-~ -· -·r_ :-_ 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

Oor Ros 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

t.ION: D ACCION INMEDIATA D ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO ... ........... '7' ....................................................................................................................................................................................................................................... . 
RIMERA VISIT A 0 LIMPIEZA, DESTAPAR ........................... ................................................................................................................................................................................................................... ...................... 

...... 0.~~~~.~!?.~.Y.~?.ITA ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q~~~~.~ .. ~~~Y.~!?.~.Y.!.~.f.~f':.. .................................................................................. ............................... . 



' -· !?c~it~ and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN J~~N 

FECHA: <!J &eel-vXmJA q ae, ll 
BRIGADA: 

0SI/~ 
~CHBASIN 

Osinye 

~ble 
0Triple 

/Jo.) 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA = SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA P NSUClA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 
6- TUBO/B.C. = 
7- TUBO/B.C. = 
8- CU NETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE /ROTA 

0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIA/SUCIA 0 MALA 0 NO DRENA 

Osr 0No 

M o M - · 0 • -

= : __ :-_ ··- . -- ~ -' :>p 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROs 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~~~~;~~;:::::::::::::::::::::::::::::::~:ai~%~r;~;:~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::: :::::~::::~:::::::~:::::~:::~::::::~::::::: :::::::~::~~~~:::~~:::::::::: 
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($ CSA 
cs.o.o..u. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUfN 

FECHA: > tl 5~/!- ~JA I v (j.f/ j I 
BRIGADA: 

BARRIO 

!SECTOR 

I ~lf~"iijjf;z I 
OCURRE INUNDACION Q S~ 0 CON EVENTO DE TORMENTA 0 CADAVEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET C9-6.TCH BASIN 0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ Osirye­

CS"6oble 

OTriple 

0 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 1/2. 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~NSUCIA 
~·-·suciA 
L.:J u1?" 0 BUENA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

4- TUBO/B.C. = _ __ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 
6-TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 LIMPINSUCIO 

0 UMP!NSUCIA 

Osi 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0NO 

0 NO EXISTE / ROT A 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DoTRos 

::-:-:::::··:::::::-:::::::::::::::::::·: __ : __ : __ : · :: ·.::::·: :_::··:::·::·:·:_::.::::::: ··:·7!~~2ii?i!!i!~~:·::. :-:::::: :: .. :·:::::-::.·:::-:_:-.. --.... 

"'-'-----1Df-----'---' 

s- ---­
PARA TUBOS 

--~----- - -- - ~ _-·r·· - ------- - ----= ~ -- -
- - - - .:... --~-- - - -· -- --

...... --

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punta alto 

0 Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:~~;~~~:::::::::::::::::::::::::::::::~:8~~~!:;~::~:;;;~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::~:~::::::::~:::~:::::::::::~::::::::::::::?::~~:::~:::~::~:::::::::: 
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' """'· Zc~~ and Engineers, U.P 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUND~CI))NES MUNICIPIO/IN JI 
FECHA: ?u ~fP ,~ 61 HOJA I r I 

0SIINO 

[\J6.TcH BASIN 

Osimple 

Gl-e-66le 
0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0112 

Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

=sue~ 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPINSUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPlNSUCIA 0MALA D NO DRENA DoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 
., 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- - - -­
PARA TUBOS 

~~- ~----~ -~ ----_ ·-~--
- --- -- ·· l·· .. -·· · 

- - . - .. .. - -

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

- · -·-· - -- rom NO. 
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